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I. ERLÄUTERUNG 

1. VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG 

1.1 Vorhabensträger 

Vorhabensträger für die Verlängerung der Erlaubnis der Kläranlage Mainburg 27.000 EW ist 

das Stadt Unternehmen Mainburg SUM, Marktplatz 1 – 4, 84048 Mainburg, vertreten durch 

Herrn Stadtbaumeister Ulrich Dempf als Vorstand der SUM.  

Die Verlängerung der Erlaubnis wird hiermit beantragt 

 

1.2 Zweck  

Gemäß Bescheid vom 24.10.2000 (Nr. III 4.641-M2) i.d.F. des Bescheides vom 16.12.2014 

(Nr. V2-641-M2), besitzt das Stadt Unternehmen Mainburg eine bis zum 31.12.2020 befristete 

gehobene Erlaubnis zur Benutzung der Abens durch Einleiten gesammelter Abwässer aus der 

Kläranlage Mainburg.  

Diese Erlaubnis soll verlängert werden.  

 

2. BESTEHENDE VERHÄLTNISSE 

2.1 Allgemeines 

Die Stadt Mainburg liegt im Regierungsbezirk Niederbayern im Landkreis Kelheim. Die Ein-

wohnerzahl beträgt insgesamt ca. 16.000 [1]. Die Bundesstrasse B301 von Freising nach A-

bensberg führt durch Mainburg. Die Autobahn A93 München – Regensburg liegt etwa 6 km 

(Luftlinie) von Mainburg entfernt und ist über die Ausfahrt „Mainburg“ erreichbar.  
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2.2 Baugrundverhältnisse 

Für den Bereich der Erweiterungsfläche Richtung Norden wurde im November 1999 ein Bau-

grundgutachten durch das Büro für Ingenieurgeologie Dr. Stadler erstellt. Für den südlichen 

Bereich der Kläranlage (Sandfang) liegt ein Gutachten aus dem Jahre 1989 vor.  

Für den Bereich der Schlammsilos liegt ebenfalls ein Gutachten des Grundbaulabors München 

aus dem Jahre 1989 vor.  

 

Mainburg liegt im Bereich des sog. tertiären Hügellandes. Das sind Ablagerungen der oberen 

Süßwassermolasse.  

In den Tallagen – also im Bereich der Kläranlage – wurden Abspülmassen der tertiären Lo-

ckersedimente alluvial abgelagert.  

Es handelt sich dabei überwiegend um Kiese, Sande und zum Teil vermergelte Schluffe und 

Tone, zeitweise mit Torfeinlagerungen, mit unregelmäßiger Zusammensetzung.  

Unter diesen quartären Aueböden folgen in 4,10 m bis 4,40 m Tiefe bis in große Tiefen die 

o.g. teriären Schichten. Der Baugrund ist sehr ungleichmäßig aufgebaut.  

Folgender Schichtaufbau wurde im November 1999 erbohrt:  

1,10 m unter GOK:  Auffüllungen 

1,10  - 1,80 m unter GOK:  Tonschicht 

1,80 – 4,10 m unter GOK: Kiesschicht, sandig 

4,10 – 13,0 m unter GOK: Sandschicht, schwach kiesig 
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2.3 Gemeindestruktur 

Die Stadt Mainburg hat ca. 16.000 Einwohner [1] in der Kernstadt und vielen Ortsteilen.  

Nennenswerte Übernachtungszahlen aus Fremdenverkehr sind nicht zu verzeichnen. Die Ein-

wohnerzahlen steigen noch leicht. In der Stadt ist ein Krankenhaus des Landkreises.  

Mainburg ist ein bedeutender Gewerbestandort.  

 

2.4 Bestehende Wasserversorgung 

Das Stadtgebiet von Mainburg wird von den städtischen Wasserwerken versorgt. Die Ortsteile 

außerhalb von Mainburg werden vom Wasserzweckverband in Au/Hallertau versorgt. Der An-

schlussgrad der Wasserversorgung beträgt 100% [2].  

 

2.5 Bestehende Abwasseranlagen 

2.5.1 Kanalisation 

Die Stadt Mainburg hat ein ausgebautes Kanalnetz, das in seinen gewachsenen Hauptteilen 

im Mischsystem entwässert. Neubaugebiete, Gewerbegebiete und außerhalb der Stadt lie-

gende Ortsteile sind teilweise im Trennsystem erschlossen.  

 

In das Kanalnetz sind eine Vielzahl von Regenüberläufen und mehrere Regenüberlaufbecken 

und Stauraumkanäle integriert. Das letzte Regenüberlaufbecken im städtischen Hauptsamm-

ler liegt direkt vor der Kläranlage.  

Der Anschlussgrad an die Kanalisation beträgt 98,1% [2]. 
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2.5.2 Kläranlage 

Die bestehende Kläranlage der Stadt Mainburg wurde 1967 in Betrieb genommen. Sie war als 

mechanisch-biologische Anlage mit separater Schlammfaulung nach damaligen Bemessungs-

grundsätzen für eine Kapazität von 34.400 EW gebaut worden.  

 

Die biologische Grundreinigung erfolgte in 2 Tropfkörpern.  

Danach wurden die Tropfkörper bautechnisch saniert und die Maschinentechnik mit Pump-

werk weitgehend erneuert. Die TK-Füllung wurde gegen eine Kunststofffüllung ausgetauscht.  

 

Anschließend wurde eine neue Feinsiebrechenanlage (7 mm Spaltweite) in einem neuen Re-

chengebäude in Betrieb genommen.  

Ebenso wurde die Ausrüstung des Faulbehälters teilweise (Schlammpumpen, FB-Kopf, Gas-

anlagen) erneuert.  

1997 wurde eine Fäkalienannahme mit Speicherbehälter in Betrieb genommen.  

 

Ende der neunziger Jahre wurde das Betriebsgebäude um ein Stockwerk aufgestockt und 

insgesamt renoviert. 2001 bis 2002 wurde die Kläranlage durch die Errichtung einer Bele-

bungsanlage auf 27.000 EW erweitert.  

 

Die Kläranlage besteht zur Zeit aus folgenden Anlagenteilen [6]:  

- Feinrechenanlage 

- Rundsandfang und Sandwäscher 

- Vorklärbecken 

- Denibecken mit Zwischenpumpwerk 

- Tropfkörperpumpwerk 
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- 2 Tropfkörper 

- Zwischenklärbecken für die Tropfkörper 

- 2-straßiges Belebungsbecken 

- Nachklärbecken 

- Ablaufmengenmessung 

- Filtratspeicher 

- Schlammpumpwerk 

- Maschinelle Überschussschlammeindickung 

- Faulbehälter 

- 3 Schlammsilos 

- Gasbehälter 

- BHKW-Anlage 

- Betriebsgebäude 

- Fäkalannahmestation 

- P-Fällungsanlage 

- Trafostation  
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2.6 Vorfluterverhältnisse 

Vorfluter für das gereinigte Abwasser ist die Abens. 

Die Einleitungsstelle bleibt unverändert, das bestehende Auslaufbauwerk einschl. des Ablauf-

kanales außerhalb des Klärwerksgrundstückes bleibt ebenfalls unverändert in Betrieb. Der 

einzuleitende Mischwasserzufluss beträgt bisher 154 l/s. Eine Erhöhung von Qm auf 185 l/s 

wird beantragt um das Kanalnetz zu entlasten [3] [4].  

Die Abens mündet nach etwa 30 Kilometer in die Donau.  

Die Hochwassersituation ist in folgendem Plan dargestellt. 

Abflüsse am Pegel Mainburg:  Niedrigwasserabfluss:  NQ = 0,237 m³/s 

     Mittl. Niedrigwasserabfluss: MNQ = 0,478 m³/s 

     Mittl. Abfluss:   MQ = 0,912 m³/s 

     Hochwasser:    HW100 = 413,25 m [12] 

 

2.7 Ist-Belastung Kläranlage 27.000 EW 

Die Rückbelastung aus Klärschlammentwässerung ist in den Messwerten bereits enthalten.  

 Rohabwasser(siehe Auswertung 01/2016 – 12/2018) 

EW 15.766 EW60 

CSB 2.308 kg/d (19.233 EW) 

CSBgel 2.308 · 0,6 = 1.385 kg/d 

CSBPart 2.308 · 0,4 = 923 kg/d 

BSB5 1.147 kg/d (19.117 EW) 

NH4-N 204 kg/d 

Nges 291 kg/d 

Pges 28 kg/d 
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AFS 1.346 kg/d 

Qt 84 l/s 

Qm 154 l/s 

Qd 3.659 m³/d 

 

EW-Ansätze in Anlehnung A198, Tabelle 1 
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3. GEPLANTE ERGÄNZUNGSMAßNAHMEN DER KLÄRANLAGE 

Gemäß Abstimmung mit den Kanalnetzplaner, IB SiwaPlan München, ist zur Vermeidung von 

Rückhaltevolumien im Kanalnetz für die aktualisierte Kanalnetzberechnung ein Mischwasser-

zufluss Qm von 185 l/s erforderlich [5]. Der bisherige Mischwasserzufluss der Kläranlage be-

trägt 154 l/s.  

Derzeit ist die zentrale Zulaufmengenmessung zur Drosselung des maixmalen Mischwasser-

zulaufes nach dem Regenüberlaufbecken Kläranlage, jedoch vor der Einmündung zweier Ab-

wasserdruckleitungen aus Ortsteilen angeordnet. Diese Positionierung ist für eine Regelung 

nicht optimal. Deshalb wird sie in einem neuen Messschacht vor dem Rechen und nach der 

Druckleitungseinmündung  neu installiert.  

 

Bei erhöhtem Mischwasserzulauf ist die Erhöhung der Förderleistung des Zwischen-

pumpwerks notwendig.  

Hier werden sowohl das zulaufende Abwasser wie auch der Rücklaufschlamm in die Belebung 

gepumpt.  

Zusätzlich zur Erhöhung der Abwasserfördermenge von ΔQ = 31 l/s kommen noch maximal 

100% Rücklaufschlamm dazu, d.h. das Zwischenpumpwerk muss in der Förderleistung durch 

Austausch von Tauchmotorpumpen durch leistungsstärkere von bisher 2x 154 l/s = 308 l/s auf 

2x 185 l/s = 370 l/s gesteigert werden.  

Das Abwasser-Rücklaufschlammgemisch wird in die beiden Belebungsbecken gefördert.  

 

Ein zweites Nachklärbecken mit einer hydraulischen Leistungsfähigkeit von 45 l/s = 160 m³/h 

wird nördlich der Kläranlage auf der Flur-Nr. 990/0 im vorläufig gesicherten Überschwem-

mungsgebiet der Abens errichtet [7]. Dieser Standort liegt auch im festgesetzten Überschwem-

mungsgebiet [8].  
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Dieser Neubau ist genehmigungsfähig wenn die Hochwasserrückhaltung nur unwesentlich be-

einträchtigt wird:  

- der Rückhalteraum ausgeglichen wird 

- der Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser nicht verändert wird 

- der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird         und 

- die Ausführung hochwasserangepasst erfolgt [9] 

 

Durch die gewählte Lage nordwestlich der bestehenden Kläranlage in einem „Eck“ des Über-

schwemmungsgebietes sind diese Anforderungen erfüllbar. Der verloren gegangene Retenti-

onsraum ist jedoch auszugleichen. Dieses Retentionsvolumen ist vorhanden [10] (siehe An-

lage 3).  

Die Lage des Nachklärbeckens ist so gewählt, dass eine Erweiterung der Belebung wie bereits 

in der Entwurfsplanung 1999 vorgesehen neben den bestehenden Becken durchgeführt wer-

den kann, da dies derzeit die einzige wirtschaftliche Erweiterungsoption der Kläranlage dar-

stellt.  

Das geplante Nachklärbecken mit Schildräumer besitzt einen Durchmesser von 14,0 m bei 

einer Tiefe von hges = 4,0 m (siehe Bemessung). Die Oberkante liegt deutlich über dem vor-

läufig festgesetzten Hochwasserstand und auch über dem des festgesetzten Überschwem-

mungsgebietes. Es ist eine hydraulische Reserve von 45 l/s – 31 l/s = 14 l/s vorhanden.  

 

Die Verteilung des Abwasser – Belebtschlammgemisches auf das vorhandene und das neu 

geplante Nachklärbecken erfolgt im Ablaufgerinne der Belebungsbecken durch einen Steck-

schieber im Verhältnis der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Nachklärbecken:  

- 154
154+45

 = 77% in das bestehende Nachklärbecken     und  

- 45
154+45

 = 23% in das geplante Becken.  
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Das gereinigte Abwasser aus der neuen Nachklärung fließt der bestehenden Ablaufmengen-

messung zu. Durch einen hochwassersicheren Regelschacht für den Rücklaufschlamm fließt 

dieser den Denitrifikationsbecken zu. Dies entspricht dem bereits bestehenden System (beim 

NKB1) 

Der Überschussschlamm wird wie bisher dem System über die Rücklaufschlammregelung des 

bestehenden Nachklärbeckens entzogen.  

 

4. VERGLEICH BEMESSUNG KA 1999 / AUSWERTUNG 2019 

Ist-Zustand 

Bemessung 1999     Auswertung 2019 (siehe Anlage 1) 

27.000 EW    >  15.766 EW (bei Trockenwetter) 

BSB = 1.620 kg/d (27.000 EW) >  1.147 kg/d (19.117 EW60) 

CSB = 3.263 kg/d (27.190 EW) >   2.308 kg/d (19.233 EW120) 

Nges = 236 kg/d   <       291 kg/d (26.455 EW11) 

CSB/Nges = 3.263/236 = 12,4    2.308/291 = 7,9 

 Stickstofffracht im Ist-Zustand überschreitet bereits Auslegungswert aus dem Jahr 1999. 

 BSB-Belastung bei Trockenwetter (15.766 EW) unterscheidet sich stark von der BSB-Be-

lastung aller Tage (19.117 EW) vermutlich aufgrund von Ablagerungen im Kanalnetz  

 Mainburg hat ca. 16.000 Einwohner und bedeutendes Gewerbe d.h. 15.766 EW sind zu 

niedrig: Ansatz: 19.233 EWCSB als Ist-Belastung 

Die Rückbelastung aus der Klärschlammentwässerung ist in den Messwerten enthalten.  
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5. AUSLEGUNG KLÄRANLAGE 

Die Kapazität der Kläranlage wird nicht erhöht.  

Eine Ausbaugröße von 27.000 EW (wie bisher) wird beantragt.  

 

5.1 Beantragte Ablaufwerte 

Durch das ungünstige Mischungsverhältnis zwischen Abwasseranfall und Wasserführung des 

Vorfluters Abens (siehe Bemessung) ergibt sich die Anforderungsstufe 3 in der Größenklasse 

(GK) 4.  

 

Anforderungen an die Ablaufwerte (mg/l) gemäß LfU-Merkblatt 4.4/22 [11] 

 Derzeitiger Bescheid Derzeitig erklärt Beantragte Werte 

CSB 77 40 75 

BSB5 17 17 15 

NH4-N vom (01.05. – 31.10.) 8 8 5 

Nges  vom (01.05. – 31.10.) 15 15 18 

AFS 20  15 

P 1,7 1,2 1,0 

 

Hydraulischer Abfluss 

Mittlerer Trockenwetterabfluss: Qd = 5.123 m³/d 

Spitzenabfluss Trockenwetter: Qt = 117 l/s 

Mischwasserabfluss:    Qm = 185 l/s 
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5.2 Nachweis der Ausbaugröße / Bemessung der KA für 27.000 EW 

Die Stickstoffmenge im Ist-Zustand übertrifft die maximale Auslegung der Kläranlage von 

1999. Dies schlägt sich in einem erhöhten Bedarf an Denitrifikationsvolumina nieder. Dieser 

Mehrbedarf konnte im Bestand durch eine Erhöhung des Trockensubstanzgehaltes (TS) in der 

Biologie ausgeglichen werden.  

Die beiden Nachklärbecken ermöglichen diese TS-Erhöhung (siehe Nachweis in der Bemes-

sung). Durch den sehr günstigen Schlammindex ISV – kleiner 100 mg/l – sind hier noch Re-

serven vorhanden. 2 Nachklärbecken ermöglichen die Einhaltung der verschärften Anforde-

rungen bei den Abfiltrierbaren Stoffen (15 mg/l).  

Künftig werden 30% des zufließenden Abwassers über die Tropfkörper geführt (bisher 35%). 

Auf diese Weise steht ausreichend Kohlenstoff für die Denitrifikation zur Verfügung.  

Der Nachweis für 27.000 EW wird durch die Bemessung durch das Programm Belebungsex-

pert geführt (siehe Anlage 2).  

 

6. ZUSAMMENFASSUNG / ANTRAG 

Das Stadt Unternehmen Mainburg (SUM) vertreten durch Herrn Stadtbaumeister Ulrich Dempf 

als Vorstand der SUM beantragt hiermit die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis für 

die Benutzung der Abens durch Einleiten gesammelter Abwässer aus der Kläranlage Main-

burg. Die Ausbaukapazität der Kläranlage bleibt unverändert bei 27.000 Einwohnerwerten 

(EW). Da der Mischwasserzufluss Qm in Abstimmung mit dem Kanalnetz auf 185 l/s erhöht 

wird, wird ein zweites Nachklärbecken ergänzt. Der Verwaltungsrat der SUM hat in seiner Sit-

zung am 06.02.2020 den Bau dieses 2. Nachklärbeckens beschlossen.  

Mainburg, den ……………………   …………………………………………. 
      Herr SBM Ulrich Dempf, SUM 

 
München, den ……………………   …………………………………………. 

Herr Helmut Aigner, D.A.K. 
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II. BEMESSUNG 

1. VERGLEICH BEMESSUNG KA 1999 / AUSWERTUNG 2019 

Ist-Zustand 

Bemessung 1999     Auswertung 2019 (siehe Anlage 1) 

27.000 EW    >  15.766 EW (bei Trockenwetter) 

BSB = 1.620 kg/d (27.000 EW) >  1.147 kg/d (19.117 EW60) 

CSB = 3.263 kg/d (27.190 EW) >   2.308 kg/d (19.233 EW120) 

Nges = 236 kg/d   <       291 kg/d (26.455 EW11) 

CSB/Nges = 3.263/236 = 12,4    2.308/291 = 7,9 

 Stickstofffracht im Ist-Zustand überschreitet bereits Auslegungswert 1999. 

 BSB-Belastung bei Trockenwetter (15.766 EW) unterscheidet sich stark von der BSB-Be-

lastung aller Tage (19.117 EW) vermutlich aufgrund von Ablagerungen im Kanalnetz  

 Mainburg hat ca. 16.000 Einwohner und bestehendes Gewerbe d.h. 15.766 EW sind zu 

niedrig: Ansatz: 19.233 EWCSB als Ist-Belastung 
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2. SCHMUTZFRACHTEN IST-ZUSTAND 

Die Rückbelastung aus Klärschlammentwässerung ist in den Messwerten bereits enthalten.  

 Rohabwasser(siehe Aus-
wertung 01/2016 – 
12/2018) 

Ablauf VKB und ohne 
Vorfällung 

EW 15.766 EW60  

CSB 2.308 kg/d (19.233 EW) 1.846 kg/d (80%) 

CSBgel 2.308 · 0,6 = 1.385 kg/d 1.846 – 554 = 1.292 kg/d 

CSBPart 2.308 · 0,4 = 923 kg/d 923 · 0,6 = 554 kg/d 

BSB5 1.147 kg/d (19.117 EW) 918 kg/d (80%) 

NH4-N 204 kg/d 184 kg/d (90%) 

Nges 291 kg/d 262 kg/d (90%) 

Pges 28 kg/d 25 kg/d (90%) 

AFS 1.346 kg/d 552 kg/d (50%) 

EW-Ansätze in Anlehnung A198, Tabelle 1 

Die Rückbelastung aus der Klärschlammentwässerung ist in den Messwerten enthalten.  

 

3. HOCHRECHNUNG SCHMUTZFRACHTEN AUF 27.000 EW 

Ist: 19.233 EWCSB  Faktor 27.000
19.233

 = 1,40 Differenz: 27.000 – 19.233 = 7.767 EW 

 Zulauf KA Ablauf VKB 

EW 19.233 EW120  

CSB 2.308 · 1,40 = 3.231 kg/d 2.585 kg/d (80%) 

CSBgel 3.231 · 0,6 = 1.939 kg/d 2.585 – 775 = 1.810 kg/d 
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 Zulauf KA Ablauf VKB 

CSBpart 3.231 · 0,4 = 1.292 kg/d 1.292 · 0,6 = 775 kg/d 

BSB5 1.147 · 1,40 = 1.606 kg/d 1.285 kg/d (80%) 

Nges 291 + 7.767 · 0,011 = 376 kg/d 339 kg/d (90%) 

NH4-N 376/1,4 = 269 kg/d 242 kg/d (90%) 

Pges 28 + 7.767 · 0,0018 = 42 kg/d 38 kg/d (90%) 

AFS 27.000 · 0,07 = 1.890 kg/d 945 kg/d (50%) 

Qd = 1,40 · 3.659 = 5.123 m³/d 

Qt = 1,40 · 84 = 117 l/s = 423 m³/h 

Qm = 185 l/s = 666 m³/h 

 

4. SCHMUTZFRACHTEN DER BELEBUNG FÜR 27.000 EW 

Nach der Vorklärung wird 30% des Abwassers und somit der Frachten über den Tropfkörper 

geführt.  

CSB:  2.585 · 0,7  = 1.810 kg/d (Annahme 100% Abbau im TK) 

CSBgel:  1.810 · 0,7  = 1.267 kg/d (Annahme 100% Abbau im TK) 

AFS:  945 ·0,7 = 662 kg/d (Annahme 100% Absetzung im ZKB) 

NO3-N:  339 · 0,3 – 0,04 · 1.285 · 0,30 (4% des BSB werden im TK inkorporiert) 

  102 – 15  = 87 kg/d 

TKN:  339 · 0,7 = 237 kg/d 

NH4-N:  237/1,4  = 169 kg/d 

P:  28 · 0,7 + 5.123 · 0,3 · 0,002 =   (Fällung im TK-Zulauf, Restbelastung 2,0 mg/l) 

  26,6 + 3,1  = 30 kg/d 
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5. HYDRAULISCHE GRÖßEN 

5.1. Vergleich IST/Auslegung 

Ist 19.233 EW120    Auslegung 27.000 EW 

VQt   = 3.659 m³/d     1,40 · 3.659 = 5.123 m³/d (s. 6.2) 

Qt   = 84 l/s (85%)     1,40 · 84 = 117 l/s (s. 6.2) 

Ist:Qm  = 154 l/s     154 l/s  

Geplant:Qm = 185 l/s < Qm,max = 250,8 l/s (siehe 5.2.)    

 

 

5.2. Ermittlung des Mischwasserzuflusses zur Kläranlage nach ATV-DVWK – 
A198 

Einwohner (aus Fremdwasserermittlung):  15.700 E 

 

max. Faktor fs,QM für 15.700 E (Mittelstädte):  fs,Qm = 7,22 (siehe Anlage) 

min. Faktor fs,QM für 15.700 E (Mittelstädte):  fs,Qm = 4,22 (siehe Anlage) 

⇒ max. Qm = fs,QM · Qs,aM + QF,aM 

 

Fremdwasseranfall:   2015: QF,aM = 21,1% 

    2016: QF,aM = 22,1% 

    2017: QF,aM = 21,8 % 

    2018: QF,aM = 18,6% 

    Ø  = 20,9%  gewählt: 21% 
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Auswertung BTB 2016 – 2018:  QT,aM = 3.659 m³/d  ≙ 152,5 m³/h 

        ≙ 42,4 l/s 

⇒ QF,aM = 0,21 · 42,4 = 8,9 l/s 

 ⇒ QS,aM = 42,4 – 8,9 = 33,5 l/s 

 

⇒ QM,max = 7,22 · 33,5 + 8,9 = 250,8 l/s > Qm = 154 l/s 

⇒ QM,min = 4,22 · 33,5 + 8,9 = 150,3 l/s < Qm = 154 l/s 

Vorschlag IB Siwa-Plan München: Qm = 185 l/s 

 

6. DISKUSSION DER MESSWERTE  

6.1. Biologische Belastung 

85% Wert BSB5 bei Trockenwetter:  946 kg/d ≜ 15.767 EW 

Die aktuelle Einwohnerzahl 2019 beträgt: Hauptwohnsitz ca. 15.400 E 

      Gesamt  ca. 15.900 E 

 

Der Anschlussgrad beträgt gem. Angaben des statistischen Landesamtes: ca. 98% 

Mainburg weist bedeutendes Gewerbe auf.  

 

Im Planungswettbewerb 1997 hat die LGA 8.533 EW60 für Gewerbe veranschlagt bei zusätz-

lichen 12.800 Einwohnern. Somit wurde eine Ist-Belastung von 21.333 EW festgestellt.  

→ Die bei Trockenwetter ermittelte BSB-Belastung von 15.767 EW ist zu niedrig.  

Zulauffrachten KA (85%-Wert alle Tage): BSB = 1.147 kg/d ≜ 19.117 EW60 
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      CSB = 2.308 kg/d ≜ 19.223 EW120 

      Nges = 291 kg/d ≜ 26.455 EW11 

      Pges = 28 kg/d ≜ 15.555 EW1,8 

→ Belastung von ca. 19.200 EW ist realistisch 

→ Die gemessene Belastung (alle Tage) ist Basis der Überprüfung der Biologie (Volu-

mina).  

 

6.2. Hydraulische Belastung 

6.2.1. Trockenwetterzufluss (50% Wert) 

Qf = 21% 

Qd (50%) = 3.659 m³/d Qf = 0,21 · 3.659 = 768 m³/d = 32 m³/h = 8,9 l/s 

 Qs = 3.659 – 768 m³/d  = 2.891 m³/d → 2.891 / 19.200 = 0,151 m³/(EW · d) 

= 2.891/12 = 241 m³/h = 67 l/s (Spitzenfaktor 1/12) 

 Qd = 67,0 + 8,9 = 76 l/s ≜ gemessener Mittelwert Spitzendurchfluss Trockenwetter  

 

6.2.2. Trockenwetterzufluss (85% Wert) 

Qd (85%) = 4.084 m³/d Qf = 0,21 · 4.084 = 857 m³/d = 36 m³/h = 9,9 l/s 

 Qs = 4.084 – 857 m³/d  = 3.227 m³/d → 3.227 / 19.200 = 0,168 m³/(EW · d) 

= 3.227/12 = 269 m³/h = 74,7 l/s (Spitzenfaktor 1/12) 

 Qt = 74,7 + 9,9 = 84,6 l/s ≜ gemessener 85%-Wert Spitzendurchfluss Trockenwetter  
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6.2.3. Trockenwetterzufluss gewählt 

Gewählt wird der 85%-Wert trotz des erhöhten spezifischen Schmutzwasseranfalles, da er mit 

den Messergebnissen als 85%-Wert gut zusammenpasst.  

27.000 EW: Qt = 1,4 · 84 = 117 l/s = 423 m³/h 

  Qd = 1,4 · 3.659 = 5.123 m³/d 

 

6.2.4. Mischwasserzufluss Qm 

Wie unter 3.2. nachgewiesen soll der Mischwasserzufluss Qm zwischen 150 l/s und 250 l/s 

liegen. Der bisherige Mischwasserzufluss Qm beträgt 154 l/s.  

Der vom IB Siwa-Plan München empfohlene künftige Mischwasserzufluss beträgt 185 l/s und 

liegt somit im optimalen Bereich.  

 

7. MECHANISCHE STUFE 

7.1. Rechenanlage bestehend 

Die vorhandene automatische Feinrechenanlage (System Huber) wird unverändert weiter be-

trieben.  

hydraul. Leistung nach Firmenangabe: 250 l/s → ausreichend für Qm = 185 l/s 

 

7.2. Sandfang bestehend 

gewählt:  Rundsandfang 

  + separater Sandwäscher 

Qt = 117 l/s = 424 m³/h (max. Spitzenzufluss)  

Qm = 185 l/s = 666 m³/h (Anforderung Kanalnetz) 
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Vvorh  =  37 m³ 

tA,Qt = 37 𝑚𝑚³
0,117 𝑚𝑚3/𝑠𝑠

 = 316 s = 5,3 min 

tA,Qm = 37 𝑚𝑚³
0,185 𝑚𝑚3/𝑠𝑠

 = 200 s = 3,3 min 

 

gewählt:  tA = 3,3 min bei Qmax noch ausreichend für Rundsandfang 

 

7.3. Vorklärung 

besteh. V  = 210 m³ 

gewählt: L = 17,50 m 

  B =   6,00 m 

  TMittel =   2,00 m 

  V = 210 m³ 

 

bei TW tA = 210
424

 = 0,50 h = 30 min (≜ tmin → Absetzwirkung 80% für CSB) 

bei RW 1 Drittel des Zulaufes direkt zum Denibecken (wie bisher) 

  2 Drittel des Zulaufes in die Vorklärung (wie bisher) 

  Qm VKB = 2/3 · 185 · 3,6 = 444 m³/h 

  tA = 210
444

  = 0,47 h = 28 min 

 ausreichende Aufenthaltszeit 
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8. TROPFKÖRPERANLAGE – BESTEHEND 

Die Tropfkörperanlage wird zur Vollreinigung mit Nitrifikation für eine 30%-Teilmenge des Zu-

flusses genutzt.  

 

8.1. Geplante Belastung der Tropfkörperanlage (siehe unten): 

30% der Gesamtbelastung Ablauf Vorklärung 

Bd,BSB5  = 1.285 kg BSB5/d · 0,3 = 385 kg/d 

VQt  = 5.123 m³/d · 0,3 = 1.537 m³/d 

Qt  = 117 l/s · 0,3 = 35,1 l/s ≜ 126 m³/h 

Qm  = 185 l/s · 0,3 = 55,5 l/s  ≜ 200 m³/h 

Pges  = 38 · 0,3 = 11,4 kg/d 

AFS  = 945 · 0,3 = 284 kg TS/d 

Nges  = 339 · 0,3 = 102 kg/d 

gem. A 135 

 

8.2. Tropfkörper 

Tropfkörper mit Kunststofffüllung: 150 m³/m³ 

D  = 15,0 m 

zul. BR,BSB5 = 0,3 kg/m³/d  bei Nitrifikation 

erf. qA  = 0,8 – 1,2 m/h 

RV bei Qt = 1,0 

vorhanden:  V = 2 x 825 = 1.650 m³ 

  A = 2 x 172 = 344 m² 
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maximal zulässige Belastung:  

Bd,BSB5  = 1.650 · 0,3 = 495 kg/d > 385 kg/d 

erf. qA  = 344 · 0,8 ÷ 1,2 = 275  ÷ 413 m/h = 76  ÷ 115 l/s 

bzw. 

QTK  = (1 ÷1) · 35,1  = 70,2 l/s 

 

vorhandene Beschickungspumpen: 2 + 1 Kreiselpumpen 

2 Pumpen à 70 l/s = 140 l/s > 115 l/s (qA,max) 

1 Pumpe à 90 l/s ≈ QTK 

Durch die vorhandenen Pumpen ist die nach A 281 geforderte Flächenbeschickung gewähr-

leistet.  

 

8.3. TK-Nachklärbecken - bestehend 

D =  20,0 m 

V = 650 m³ 

A =  304 m² 

bei TW = tA = 650
70 ∙3,6

 = 2,6 h (einschl. RV bei 1 Pumpe) 

bei RW = tA = 650
70 ∙2 ∙ 3,6

 = 1,3 h (einschl. RV bei 2 Pumpen) 

Der Ablauf aus dem NKB fließt zum Denibecken, nicht zum Vorfluter.  
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9. ZWISCHENPUMPWERK ZUR BESCHICKUNG DER BELEBUNG – NEU 

Qmax = 2 · 185 = 370 l/s (einschl. 100% RS bei Qmax) 

Bestand: 3 Pumpen je 103 l/s + 1 FU 

gewählt: 2 Pumpen je 103 l/s (Bestand) 

  1 Pumpe je 164 l/s (neu) 

 

10. WASSERRECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Ermittlung der Anforderungsstufe 

IST:      27.000 EW 

MNQ Abens: 0,478 m³/s   0,478 m³/s 

Qt,aM:  3.659 m³/d   5.123 m³/d 

  = 0,042 m³/s   = 0,059 m³/s 

 MNQ/Qt,aM: 0,478/0,042 = 11,4  0,478/0,059 = 8,1 

 Anforderungsstufe 3, GK4 bereits im Istzustand, da Mischungsverhältnis kleiner 15 

 

Betrachtung für Phosphor 

Ist      27.000 EW 

MQ Abens: 0,912 m³/s   0,912 m³/s 

Qt,aM:   0,042 m³/s   0,059 m³/s 

 MQ/Qt,aM = 0,912/0,042 = 21,7  0,912/0,059 = 15,45 

 Mischungsverhältnis kleiner 30 somit P = 1,0 mg/l  

(außerhalb Phosphorhandlungsgebiet) 
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Anforderungen an die Ablaufwerte (mg/l) gemäß LfU-Merkblatt 4.4/22 

 Derzeitiger Bescheid Derzeitig erklärt Beantragte Werte 

CSB 77 40 75 

BSB5 17 17 15 

NH4-N (vom 01.05. – 31.10.) 8 8 5 

Nges  (vom 01.05. – 31.10.) 15 15 18 

AFS 20  15 

P 1,7 1,2 1,0 

 

11. BELEBUNGSANLAGE FÜR 27.000 EW 

Nutzung des bestehenden Nachklärbeckens für anteilig Qm = 154 l/s (wie bisher) 

Neubau eines 2. Nachklärbeckens für Qm = 45 l/s (anteilig 31 l/s, 14 l/s Reserve) 

(siehe Anlage 2 Bemessung BB und NKB) 

Ergebnis für Ausbaugröße 27.000 EW (wie bisher)  

notwendiges Belebungsvolumen:  3.958 m³ (bei TSAB = 3,75 kg/m³) 

notwendiges Denivolumen 55%: ≜ 2.176m³ 

 

vorhandenes Belebungsvolumen:  3.966 m³ > 3.958 m³ 

(15,5 + 365 + 2 x 1.723) 

 

vorhandenes Denivolumen: 

Deni-BioP 1    155 m³ 

Deni-BioP 2    365 m³ 
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Denibecken 1    380 m³ 

Denibecken 2    383 m³ 

Deni-Nitribecken 1   380 m³ 

Deni-Nitribecken 2   380 m³    

∑     2.040 m³ ≈ 2.176 m³ 

 

Bis Erreichen der Maximalbelastung ist ausreichend Deni-Volumen vorhanden.  
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ANLAGE 1:  AUSWERTUNG BETRIEBSTAGEBUCH 2016 – 2018 

  



Tab.1:  Mainburg-Auswertung Betriebstagebuch -  2016 -2018
Wetterschlüssel: trocken=1; Frost=2; Regen=3; Gewitter=4; Schneeschmelze=5; Schneefall=6; Regennachlauf=7
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C
01. Jan 16 3 9,3 60,7 3383 320 3,9 82,05 9,0
02. Jan 16 7 9,9 124,6 4325 300 3,8 78,95 9,0
03. Jan 16 6 9,6 82,9 4307 300,3 3,8 79,03 8,9
04. Jan 16 6 9,7 240 1067 405 1800 72,3 4444 300 3,8 78,95 47 208,9 5,85 26,0 1,69 5,11 41,03 8,9
05. Jan 16 5 9,7 146,2 7534 280 3,7 75,68 8,9
06. Jan 16 5 9,5 123,3 7363 300 3,8 78,95 8,8
07. Jan 16 5 8,9 134,6 9612 300 3,8 78,95 8,8
08. Jan 16 3 8,8 137,2 7932 310 4,0 77,5 8,8
09. Jan 16 3 8,0 121,3 5320 260 3,8 68,42 8,8
10. Jan 16 7 9,5 115 1106 186 1789 141,7 9620 290 4,1 70,73 30 288,6 2,9 27,9 1,62 3,83 39,66 8,9
11. Jan 16 3 5,8 148,5 10311 270 3,6 75 8,8
12. Jan 16 3 8,8 125 6923 300 3,9 76,92 8,8
13. Jan 16 3 9,0 131,3 6093 300 4,0 75 8,8
14. Jan 16 7 9,5 134,1 5627 300 4,1 73,17 8,8
15. Jan 16 6 9,5 82,3 4291 280 4,1 68,29 8,8
16. Jan 16 6 8,9 150 783 318 1660 108 5220 300 4,0 75 47 245,3 4,78 25,0 2,12 3,19 31,38 8,7
17. Jan 16 6 9,0 76,1 4480 300 4,0 75 8,7
18. Jan 16 6 9,2 72,1 4206 280 3,9 71,79 8,6
19. Jan 16 2 9,1 64,9 64,9 3870 3870 280 3,7 75,68 8,5
20. Jan 16 2 9,0 70,6 70,6 4311 4311 300 4,0 75 8,5
21. Jan 16 6 9,1 81,9 4109 280 4,0 70 8,5
22. Jan 16 2 8,8 245 932 587 2232 931,74 66,3 66,3 3803 3803 290 3,9 74,36 71 270,0 7,75 29,5 2,40 3,45 31,61 8,5
23. Jan 16 3 8,7 139,6 8002 290 3,9 74,36 8,4
24. Jan 16 5 8,1 131,3 7370 290 3,9 74,36 8,4
25. Jan 16 5 6,8 126,3 6992 270 3,6 75 8,5
26. Jan 16 5 8,8 130,3 4837 300 4,0 75 8,7
27. Jan 16 5 9,0 70,7 4240 280 3,9 71,79 8,6

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

28. Jan 16 3 9,2 198 1564 350 2764 147,1 7898 280 3,8 73,68 37 292,2 4,5 35,5 1,77 5,35 44,00 8,4
29. Jan 16 3 7,5 119,8 4489 260 3,5 74,29 8,3
30. Jan 16 3 8,9 134 7093 280 3,9 71,79 8,4
31. Jan 16 3 8,2 140,2 9552 280 3,7 75,68 8,4
01. Feb 16 3 8,3 143 9927 260 3,6 72,22 8,5
02. Feb 16 7 8,8 146,9 6203 280 4,0 70 8,5
03. Feb 16 3 9,2 175 1494 346 2954 143 8538 260 4,2 61,9 26 222,0 3,04 26,0 1,98 6,73 57,57 8,6
04. Feb 16 3 8,9 144,6 10464 260 4,2 61,9 8,6
05. Feb 16 3 7,8 99,9 6223 260 3,7 70,27 8,6
06. Feb 16 7 8,6 82,6 5144 260 4,1 63,41 8,7
07. Feb 16 7 8,9 76,3 4604 260 4,1 63,41 8,7
08. Feb 16 3 9,0 135,4 8472 260 4,0 65 8,6
09. Feb 16 3 8,6 140 1063 316 2399 125,5 7593 240 3,9 61,54 39 296,1 3,47 26,3 2,26 3,59 40,35 8,6
10. Feb 16 6 5,7 137,3 8315 240 3,8 63,16 8,7
11. Feb 16 6 8,3 131,6 5867 270 4,1 65,85 8,9
12. Feb 16 7 8,8 123 5210 280 4,1 68,29 8,9
13. Feb 16 3 8,8 116,3 6568 280 4,1 68,29 9,0
14. Feb 16 7 8,7 123,2 5163 280 4,0 70 9,0
15. Feb 16 7 9,2 190 939 365 1804 123,8 4943 270 3,9 69,23 50,7 250,6 4,95 24,5 1,92 3,75 38,38 9,0
16. Feb 16 1 9,2 74,3 74,3 4140 4140 270 4,0 67,5 9,0
17. Feb 16 7 9,2 95,9 4682 260 3,9 66,67 8,8
18. Feb 16 1 9,1 72,6 72,6 4257 4257 260 3,9 66,67 8,7
19. Feb 16 1 9,1 86,6 86,6 4210 4210 260 3,9 66,67 8,5
20. Feb 16 3 9,0 140,7 8956 260 3,9 66,67 8,5
21. Feb 16 3 8,2 178 865 363 1764 76,3 4860 250 3,7 67,57 63 306,2 5,06 24,6 2,04 2,83 35,18 8,5
22. Feb 16 7 8,8 129,7 5455 260 4,0 65 8,4
23. Feb 16 3 9,1 149,1 7998 250 4,0 62,5 8,4
24. Feb 16 6 9,0 138,3 5676 260 3,9 66,67 8,3
25. Feb 16 5 8,6 137,7 5683 260 4,0 65 8,2
26. Feb 16 7 9,3 131,7 4354 260 3,8 68,42 8,3
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

27. Feb 16 1 8,9 240 1002 405 1691 1002,2 75,8 75,8 4176 4176 260 3,8 68,42 46 192,1 5,92 24,7 1,69 5,22 40,54 8,2
28. Feb 16 1 8,8 69 69 4064 4064 260 3,7 70,27 8,2
29. Feb 16 3 9,1 137,5 7899 240 4,0 60 8,2
01. Mrz 16 6 7,4 143,9 9932 260 3,7 70,27 8,2
02. Mrz 16 5 7,0 138,8 11535 240 3,5 68,57 8,3
03. Mrz 16 3 6,7 126,2 7527 240 3,7 64,86 8,4
04. Mrz 16 7 8,7 163 927 401 2281 133,9 5688 280 4,1 68,29 49 278,7 5,03 28,6 2,46 3,33 32,41 8,6
05. Mrz 16 3 8,7 125,9 8040 270 4,1 65,85 8,6
06. Mrz 16 3 7,8 131,2 5176 250 3,7 67,57 8,6
07. Mrz 16 7 8,7 136,3 5886 260 3,9 66,67 8,7
08. Mrz 16 1 7,0 74 74 4333 4333 260 3,9 66,67 8,7
09. Mrz 16 1 8,7 80 80 4218 4218 240 3,9 61,54 8,9
10. Mrz 16 2 8,8 215 877 459 1873 877,42 68,9 68,9 4081 4081 260 3,9 66,67 51 208,1 6,1 24,9 2,13 4,22 35,25 8,9
11. Mrz 16 1 8,8 70,4 70,4 3994 3994 240 3,7 64,86 9,0
12. Mrz 16 1 8,8 72,4 72,4 4133 4133 240 3,9 61,54 9,0
13. Mrz 16 1 8,9 68,1 68,1 4073 4073 240 3,9 61,54 9,0
14. Mrz 16 1 9,0 69,2 69,2 3996 3996 220 3,8 57,89 9,0
15. Mrz 16 6 8,9 147,5 6953 260 3,7 70,27 9,0
16. Mrz 16 5 8,7 165 917 385 2140 125,7 5559 260 3,7 70,27 58 322,4 5,09 28,3 2,33 2,84 32,42 9,0
17. Mrz 16 7 8,8 77 4224 250 3,8 65,79 9,1
18. Mrz 16 1 8,9 73,8 73,8 4029 4029 240 3,8 63,16 9,1
19. Mrz 16 1 8,9 75,1 75,1 4128 4128 260 3,9 66,67 9,2
20. Mrz 16 1 8,9 68,7 68,7 3996 3996 250 3,7 67,57 9,3
21. Mrz 16 1 9,0 69,9 69,9 4078 4078 240 3,8 63,16 9,3
22. Mrz 16 1 9,3 228 906 545 2166 906,3 63,3 63,3 3975 3975 260 3,7 70,27 68 270,3 6,6 26,2 2,39 3,35 34,55 9,4
23. Mrz 16 1 9,3 67,8 67,8 4079 4079 250 3,6 69,44 9,5
24. Mrz 16 1 9,5 70,4 70,4 3980 3980 260 3,6 72,22 9,5
25. Mrz 16 3 9,6 143 9220 240 3,7 64,86 9,6
26. Mrz 16 7 7,7 113,3 4488 240 3,6 66,67 9,7
27. Mrz 16 3 9,2 70,4 4045 260 3,9 66,67 9,9
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

28. Mrz 16 3 9,3 215 1116 503 2610 121,8 5189 250 3,9 64,1 65 337,3 6,59 34,2 2,34 3,31 32,63 10,0
29. Mrz 16 7 9,3 127,5 4264 250 3,7 67,57 10,1
30. Mrz 16 3 9,5 136,2 6100 260 3,8 68,42 10,2
31. Mrz 16 7 9,5 74,6 4123 260 3,7 70,27 10,3
01. Apr 16 1 9,8 124,4 124,4 4005 4005 260 3,9 66,67 10,4
02. Apr 16 1 9,7 77,7 77,7 4030 4030 270 3,8 71,05 10,5
03. Apr 16 1 9,8 193 775 493 1980 775,28 70,1 70,1 4017 4017 270 3,9 69,23 68 273,2 6,7 26,9 2,55 2,84 28,81 10,5
04. Apr 16 1 10,0 73,7 73,7 4167 4167 260 3,7 70,27 10,6
05. Apr 16 1 10,2 81,9 81,9 4238 4238 240 3,6 66,67 10,7
06. Apr 16 3 10,5 79,7 4377 240 3,6 66,67 10,8
07. Apr 16 1 10,5 69,9 69,9 4171 4171 240 3,6 66,67 10,8
08. Apr 16 1 10,5 68,4 68,4 4227 4227 250 3,7 67,57 10,8
09. Apr 16 1 10,6 200 859 423 1818 859,4 73,1 73,1 4297 4297 250 3,7 67,57 59 253,5 5,92 25,4 2,12 3,39 33,78 10,9
10. Apr 16 1 10,5 74,6 74,6 4093 4093 250 3,7 67,57 10,9
11. Apr 16 1 10,5 65,9 65,9 3964 3964 240 3,6 66,67 11,0
12. Apr 16 1 10,9 67,2 67,2 3929 3929 230 3,6 63,89 11,0
13. Apr 16 3 11,0 145,7 5934 250 3,5 71,43 11,0
14. Apr 16 7 10,8 130,7 4112 260 3,7 70,27 11,0
15. Apr 16 3 11,0 148 1390 235 2207 145 9392 240 3,6 66,67 29 272,4 3,05 28,6 1,59 5,10 48,52 11,0
16. Apr 16 7 10,6 129,7 4646 250 3,4 73,53 11,0
17. Apr 16 3 11,0 145 9715 240 3,6 66,67 11,1
18. Apr 16 3 10,9 124,6 5211 250 3,5 71,43 11,1
19. Apr 16 7 11,2 137 4591 250 3,5 71,43 11,1
20. Apr 16 1 11,0 67,1 67,1 3858 3858 250 3,6 69,44 11,1
21. Apr 16 1 11,0 245 969 496 1961 968,73 65,8 65,8 3954 3954 250 3,8 65,79 6,3 24,9 2,02 38,89 11,2
22. Apr 16 1 11,4 67 67 3779 3779 240 3,3 72,73 11,2
23. Apr 16 3 11,3 137,1 6215 220 3,3 66,67 11,2
24. Apr 16 3 10,9 63,4 4028 230 3,5 65,71 11,3
25. Apr 16 3 11,1 123,2 4578 230 3,4 67,65 11,3
26. Apr 16 3 11,1 127,6 5939 240 3,2 75 11,4
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

27. Apr 16 3 10,9 235 1086 506 2338 138,3 4621 250 3,2 78,13 60 277,3 5,89 27,2 2,15 3,92 39,90 11,5
28. Apr 16 3 10,9 132,1 4551 240 3,3 72,73 11,6
29. Apr 16 7 11,2 65,1 3872 250 3,2 78,13 11,7
30. Apr 16 1 11,2 69,7 69,7 3889 3889 240 3,2 75 11,8
01. Mai 16 3 11,2 135,2 4573 240 3,2 75 11,9
02. Mai 16 7 11,3 132,6 4069 240 3,2 75 12,0
03. Mai 16 4 11,4 193 1111 465 2676 151,2 5755 230 3,2 71,88 48 276,2 5,83 33,6 2,41 4,02 33,10 12,0
04. Mai 16 7 11,6 146,8 4395 240 3,1 77,42 12,1
05. Mai 16 1 11,4 60,9 60,9 3789 3789 240 3,2 75 12,1
06. Mai 16 1 11,7 68,4 68,4 3867 3867 230 3,0 76,67 12,2
07. Mai 16 1 11,6 67,6 67,6 3772 3772 230 3,1 74,19 12,3
08. Mai 16 1 11,7 58,4 58,4 3664 3664 220 3,0 73,33 12,3
09. Mai 16 1 11,9 238 891 555 2078 891,31 58,2 58,2 3745 3745 240 2,9 82,76 63 235,9 7,47 28,0 2,33 3,78 31,86 12,4
10. Mai 16 1 12,6 66,2 66,2 3808 3808 220 3,0 73,33 12,4
11. Mai 16 1 12,8 62 62 3851 3851 240 2,9 82,76 12,4
12. Mai 16 3 12,8 149 8391 220 3,0 73,33 12,4
13. Mai 16 3 12,6 144,9 5608 240 3,5 68,57 12,4
14. Mai 16 3 12,5 136,5 4463 250 3,3 75,76 12,4
15. Mai 16 3 12,3 220 796 401 1450 118,7 3616 260 3,3 78,79 47 170,0 6,31 22,8 1,82 4,68 34,87 12,5
16. Mai 16 3 11,6 157,1 8310 270 3,3 81,82 12,5
17. Mai 16 7 12,1 134,8 4191 280 3,4 82,35 12,7
18. Mai 16 7 12,2 121,4 4492 270 3,5 77,14 12,7
19. Mai 16 3 12,6 150 7640 260 3,6 72,22 12,8
20. Mai 16 7 12,6 136,6 4290 290 3,6 80,56 13,0
21. Mai 16 1 12,4 215 837 358 1394 837 68,8 68,8 3893 3893 280 3,7 75,68 45 175,2 5,18 20,2 1,67 4,78 41,51 13,1
22. Mai 16 1 12,5 74,5 74,5 3816 3816 240 3,6 66,67 13,1
23. Mai 16 3 12,6 149,3 9337 260 3,5 74,29 13,2
24. Mai 16 3 11,9 133,4 8103 280 3,4 82,35 13,3
25. Mai 16 7 12,9 134,5 5670 270 3,6 75 13,5
26. Mai 16 1 12,6 69,6 69,6 4015 4015 260 3,7 70,27 13,6
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

27. Mai 16 4 12,8 200 975 369 1799 129,4 4875 300 3,5 85,71 52 253,5 6,25 30,5 1,85 3,85 32,00 13,8
28. Mai 16 7 13,2 133,4 4297 270 3,5 77,14 13,9
29. Mai 16 4 13,0 135,1 7777 270 3,2 84,38 14,0
30. Mai 16 7 13,7 133,9 6067 260 3,3 78,79 14,1
31. Mai 16 3 13,4 83,5 4314 260 3,5 74,29 14,1
01. Jun 16 3 13,5 131,6 6018 280 3,4 82,35 14,2
02. Jun 16 3 14,3 163 1274 266 2079 147,4 7814 280 3,2 87,5 27 211,0 2,75 21,5 1,63 6,04 59,27 14,3
03. Jun 16 7 13,9 133,1 5957 280 3,5 80 14,3
04. Jun 16 3 13,7 141,7 8214 280 3,5 80 14,4
05. Jun 16 4 13,7 126,5 6475 260 3,5 74,29 14,5
06. Jun 16 7 13,8 145,6 5310 270 3,8 71,05 14,5
07. Jun 16 4 14,1 131,1 5390 270 3,7 72,97 14,6
08. Jun 16 4 15,3 75 733 157 1534 139,5 9771 270 3,6 75 26,3 257,0 2,12 20,7 2,09 2,85 35,38 14,6
09. Jun 16 3 14,6 154,4 9171 260 3,7 70,27 14,6
10. Jun 16 7 14,4 136,4 5863 260 3,8 68,42 14,6
11. Jun 16 3 14,3 141,5 5945 260 3,9 66,67 14,6
12. Jun 16 3 14,3 146,2 7587 260 3,7 70,27 14,7
13. Jun 16 3 14,6 149,7 9252 250 3,6 69,44 14,8
14. Jun 16 3 14,7 168 1109 373 2463 133,5 6603 240 3,8 63,16 29 191,5 4,46 29,4 2,22 5,79 37,67 14,9
15. Jun 16 3 14,8 131,2 5214 260 3,6 72,22 14,9
16. Jun 16 7 14,6 141,8 9407 250 3,6 69,44 15,0
17. Jun 16 3 14,5 150,2 8127 230 3,4 67,65 15,1
18. Jun 16 7 15,0 134,2 5931 230 3,7 62,16 15,2
19. Jun 16 3 14,5 106 4347 220 3,6 61,11 15,2
20. Jun 16 7 14,5 168 788 359 1684 127,3 4690 240 3,4 70,59 50 234,5 5,02 23,5 2,14 3,36 33,47 15,3
21. Jun 16 1 14,6 70,3 70,3 4011 4011 280 3,3 84,85 15,4
22. Jun 16 1 14,8 69,4 69,4 4214 4214 240 3,4 70,59 15,4
23. Jun 16 1 14,8 69,2 69,2 4090 4090 240 3,3 72,73 15,5
24. Jun 16 1 14,9 69 69 4063 4063 240 3,4 70,59 15,6
25. Jun 16 4 15,0 139,4 6516 250 3,4 73,53 15,6
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

26. Jun 16 3 15,7 165 891 347 1874 140 5401 250 3,4 73,53 50 270,1 4,96 26,8 2,10 3,30 33,27 15,7
27. Jun 16 7 15,5 137,7 4528 240 3,4 70,59 15,7
28. Jun 16 7 15,3 130 4466 250 3,3 75,76 15,7
29. Jun 16 1 15,7 135 135 4289 4289 240 3,3 72,73 15,9
30. Jun 16 3 16,6 142,4 5621 240 3,3 72,73 16,0
01. Jul 16 1 15,6 133,4 133,4 4221 4221 240 3,4 70,59 16,0
02. Jul 16 3 15,6 210 966 443 2038 140,7 4600 250 3,3 75,76 49 225,4 5,42 24,9 2,11 4,29 38,75 16,0
03. Jul 16 7 15,5 66,9 3789 240 3,3 72,73 16,0
04. Jul 16 1 15,5 102 102 3983 3983 220 3,2 68,75 16,1
05. Jul 16 1 15,7 67,4 67,4 3728 3728 240 3,3 72,73 16,1
06. Jul 16 1 15,8 70,2 70,2 3826 3826 250 3,3 75,76 16,1
07. Jul 16 1 15,7 70,1 70,1 3919 3919 240 3,4 70,59 16,1
08. Jul 16 1 15,7 235 923 540 2120 922,61 75,7 75,7 3926 3926 240 3,1 77,42 56 219,9 7,13 28,0 2,30 4,20 32,96 16,2
09. Jul 16 1 15,8 76,7 76,7 3853 3853 270 3,7 72,97 16,3
10. Jul 16 1 15,7 68,1 68,1 3841 3841 260 3,7 70,27 16,3
11. Jul 16 4 15,9 138,5 5897 260 3,7 70,27 16,3
12. Jul 16 3 18,3 148,5 10720 270 3,8 71,05 16,4
13. Jul 16 3 17,2 148,3 10313 240 4,0 60 16,3
14. Jul 16 3 15,6 70 684 144 1408 154,2 9776 260 3,9 66,67 18,2 177,9 1,92 18,8 2,06 3,85 36,46 16,3
15. Jul 16 7 16,1 74,4 4769 300 4,2 71,43 16,4
16. Jul 16 7 15,9 140,9 4308 290 4,3 67,44 16,4
17. Jul 16 3 15,9 130 4355 300 4,3 69,77 16,5
18. Jul 16 1 16,1 90,9 90,9 3956 3956 300 4,2 71,43 16,5
19. Jul 16 1 16,0 126,6 126,6 4367 4367 290 4,1 70,73 16,6
20. Jul 16 1 16,1 195 754 431 1666 753,68 69,8 69,8 3865 3865 300 4,3 69,77 36,5 141,1 6,18 23,9 2,21 5,34 31,55 16,6
21. Jul 16 3 16,5 143,7 6045 280 4,1 68,29 16,7
22. Jul 16 7 16,4 66,8 3614 290 4,2 69,05 16,7
23. Jul 16 3 16,1 132 4496 290 4,1 70,73 16,8
24. Jul 16 3 16,4 137 3970 290 4,2 69,05 16,8
25. Jul 16 7 16,5 115,2 4445 280 4,1 68,29 16,8



Temperatur 
Da

tu
m

 

W
et

te
r

Ab
w

as
se

rt
em

p.
 Z

ul
. M

itt
el

w
er

t

BS
B5

BS
B5

-F
ra

ch
t

CS
B

CS
B-

Fr
ac

ht

BS
B-

 T
ro

ck
en

w
et

te
r F

ra
ch

t

m
ax

. S
pi

tz
en

du
rc

hf
lu

ss

m
ax

. S
pi

tz
en

du
rc

hf
lu

ss
 

Tr
oc

ke
nw

et
te

r

Ta
ge

sd
iff

er
en

z

Ta
ge

sd
iff

er
en

z 
Tr

oc
ke

nw
et

te
rt

ag
e

Sc
hl

am
m

vo
lu

m
en

TS
-G

eh
al

t

Sc
hl

am
m

in
de

x

G
es

am
t-

N

N
ge

s-
Fr

ac
ht

Pg
es

-K
on

z.

Pg
es

-F
ra

ch
t

Ve
rh

äl
tn

is
 C

SB
/B

SB

Ve
rh

äl
tn

is
 B

SB
/N

ge
s

Ve
rh

äl
tn

is
 B

SB
/P

ge
s

2-
W

oc
he

n-
M

itt
el

 

°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

26. Jul 16 4 16,9 170 894 364 1914 149,3 5258 280 4,3 65,12 36,6 192,4 4,88 25,7 2,14 4,64 34,84 16,8
27. Jul 16 4 17,0 146,3 7021 290 4,2 69,05 16,8
28. Jul 16 4 17,2 136,8 4887 290 4,3 67,44 16,8
29. Jul 16 1 16,7 136,9 136,9 4203 4203 290 4,4 65,91 16,8
30. Jul 16 1 16,5 114 114 4032 4032 280 4,5 62,22 16,8
31. Jul 16 3 16,9 143,2 3181 260 4,4 59,09 16,7

01. Aug 16 7 16,9 198 831 405 1700 132 4197 280 4,1 68,29 44 184,7 6 25,2 2,05 4,50 33,00 16,7
02. Aug 16 1 16,6 68,6 68,6 3566 3566 270 4,2 64,29 16,7
03. Aug 16 1 16,7 132,6 132,6 4223 4223 270 4,2 64,29 16,6
04. Aug 16 3 16,7 148,4 7327 260 4,3 60,47 16,6
05. Aug 16 3 17,6 148,7 8826 240 4,4 54,55 16,6
06. Aug 16 7 16,7 140,9 4583 280 4,3 65,12 16,5
07. Aug 16 1 16,5 220 788 399 1429 788,04 67,8 67,8 3582 3582 280 4,3 65,12 48 171,9 4,92 17,6 1,81 4,58 44,72 16,5
08. Aug 16 1 16,4 135,2 135,2 4398 4398 260 4,2 61,9 16,5
09. Aug 16 3 17,3 123,1 4157 260 4,3 60,47 16,5
10. Aug 16 3 16,6 129,6 4374 280 4,2 66,67 16,5
11. Aug 16 7 16,5 73,1 4061 270 4,2 64,29 16,5
12. Aug 16 3 16,7 112,1 4324 260 4,1 63,41 16,5
13. Aug 16 1 16,3 240 855 402 1432 854,88 64,2 64,2 3562 3562 260 4,1 63,41 50 178,1 5,8 20,7 1,68 4,80 41,38 16,5
14. Aug 16 1 16,3 63,7 63,7 3329 3329 240 4,1 58,54 16,5
15. Aug 16 1 16,3 61,7 61,7 3368 3368 250 3,9 64,1 16,5
16. Aug 16 1 16,3 65,4 65,4 3622 3622 230 3,8 60,53 16,7
17. Aug 16 1 16,4 65,7 65,7 3387 3387 220 3,7 59,46 16,7
18. Aug 16 1 16,3 67,8 67,8 3351 3351 240 3,6 66,67 16,7
19. Aug 16 1 16,4 190 636 379 1269 636,12 66,6 66,6 3348 3348 220 3,7 59,46 52 174,1 5,71 19,1 1,99 3,65 33,27 16,8
20. Aug 16 3 16,5 137,4 5398 240 3,6 66,67 16,8
21. Aug 16 3 17,0 154,6 6793 220 3,5 62,86 16,8
22. Aug 16 7 16,7 135,1 4592 210 4,1 51,22 16,8
23. Aug 16 1 16,5 62,9 62,9 3361 3361 240 3,9 61,54 16,8
24. Aug 16 1 16,5 63,5 63,5 3283 3283 220 3,8 57,89 16,8
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

25. Aug 16 1 16,4 205 696 410 1392 696,18 58,9 58,9 3396 3396 230 3,8 60,53 48 163,0 6,47 22,0 2,00 4,27 31,68 16,8
26. Aug 16 1 16,5 66,3 66,3 3503 3503 250 3,9 64,1 16,9
27. Aug 16 1 16,6 68,3 68,3 3419 3419 240 3,9 61,54 16,9
28. Aug 16 4 16,6 125,3 4748 250 3,8 65,79 16,9
29. Aug 16 7 18,6 132,5 5086 220 3,6 61,11 16,9
30. Aug 16 7 17,0 133,2 4567 240 3,7 64,86 16,8
31. Aug 16 1 16,6 250 840 451 1515 839,75 69,7 69,7 3359 3359 240 3,8 63,16 58 194,8 5,98 20,1 1,80 4,31 41,81 16,8
01. Sep 16 1 16,8 65,1 65,1 3276 3276 220 3,8 57,89 16,8
02. Sep 16 1 16,8 69,1 69,1 3227 3227 240 3,7 64,86 16,8
03. Sep 16 1 16,6 69,3 69,3 3202 3202 240 3,7 64,86 16,8
04. Sep 16 3 16,5 134,8 5701 240 3,6 66,67 16,8
05. Sep 16 3 17,0 129,5 4871 220 3,6 61,11 16,8
06. Sep 16 1 16,9 280 937 502 1680 937,16 61,4 61,4 3347 3347 250 3,8 65,79 59 197,5 6,86 23,0 1,79 4,75 40,82 16,8
07. Sep 16 1 16,8 65 65 3336 3336 240 4,0 60 16,8
08. Sep 16 1 16,7 68,3 68,3 3415 3415 240 3,8 63,16 16,7
09. Sep 16 1 16,9 68,9 68,9 3359 3359 260 4,0 65 16,7
10. Sep 16 1 16,7 73 73 3320 3320 270 3,9 69,23 16,7
11. Sep 16 1 16,6 68,3 68,3 3362 3362 260 4,0 65 16,6
12. Sep 16 1 16,8 248 846 490 1671 845,68 63,8 63,8 3410 3410 250 3,9 64,1 69 235,3 7,59 25,9 1,98 3,59 32,67 16,6
13. Sep 16 1 16,9 64,5 64,5 3335 3335 250 3,8 65,79 16,5
14. Sep 16 1 16,8 63 63 3491 3491 250 3,8 65,79 16,4
15. Sep 16 1 17,0 60,8 60,8 3372 3372 250 3,8 65,79 16,4
16. Sep 16 3 17,0 137,4 4967 260 3,7 70,27 16,3
17. Sep 16 3 16,4 146,3 12234 250 3,7 67,57 16,2
18. Sep 16 3 16,6 115 1033 188 1688 147,4 8980 260 3,7 70,27 29 260,4 2,58 23,2 1,63 3,97 44,57 16,2
19. Sep 16 3 16,9 151,8 9398 260 3,9 66,67 16,1
20. Sep 16 7 16,6 139 5539 280 3,9 71,79 16,0
21. Sep 16 1 16,4 72,7 72,7 4009 4009 280 4,0 70 16,0
22. Sep 16 1 16,3 70,4 70,4 4004 4004 270 4,0 67,5 15,9
23. Sep 16 1 16,3 68,7 68,7 3845 3845 270 3,9 69,23 15,8
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

24. Sep 16 1 16,0 240 864 452 1626 863,52 69,5 69,5 3598 3598 280 4,0 70 48 172,7 5,83 21,0 1,88 5,00 41,17 15,7
25. Sep 16 1 15,8 67,4 67,4 3568 3568 270 4,1 65,85 15,7
26. Sep 16 1 15,9 67,4 67,4 3586 3586 260 3,9 66,67 15,6
27. Sep 16 1 16,0 68,9 68,9 3469 3469 270 4,0 67,5 15,5
28. Sep 16 1 15,9 67,9 67,9 3556 3556 260 3,9 66,67 15,4
29. Sep 16 1 16,0 64,6 64,6 3498 3498 260 3,9 66,67 15,3
30. Sep 16 1 15,9 280 953 480 1633 952,56 62,9 62,9 3402 3402 270 3,9 69,23 69 234,7 6,42 21,8 1,71 4,06 43,61 15,2
01. Okt 16 1 15,8 123,6 123,6 4109 4109 260 4,0 65 15,1
02. Okt 16 1 16,0 68,9 68,9 3393 3393 260 3,9 66,67 15,0
03. Okt 16 3 15,6 133 4379 270 4,1 65,85 14,9
04. Okt 16 3 15,7 135,9 5126 260 4,0 65 14,8
05. Okt 16 7 15,3 125,9 4689 280 3,9 71,79 14,7
06. Okt 16 3 15,2 195 1052 380 2051 135,6 5397 280 4,0 70 38 205,1 5,59 30,2 1,95 5,13 34,88 14,6
07. Okt 16 3 15,1 124,2 4279 290 4,1 70,73 14,6
08. Okt 16 1 15,0 72 72 3720 3720 280 4,0 70 14,5
09. Okt 16 1 14,7 63,4 63,4 3671 3671 290 4,0 72,5 14,4
10. Okt 16 3 14,6 126,7 4614 280 4,0 70 14,3
11. Okt 16 3 14,7 133,8 4759 290 4,1 70,73 14,3
12. Okt 16 1 14,8 225 810 451 1623 809,78 65,3 65,3 3599 3599 290 4,0 72,5 49,5 178,2 6,05 21,8 2,00 4,55 37,19 14,1
13. Okt 16 1 14,4 63,4 63,4 3614 3614 290 4,2 69,05 14,0
14. Okt 16 1 14,4 64,7 64,7 3552 3552 300 4,1 73,17 14,0
15. Okt 16 1 14,4 72,1 72,1 3591 3591 290 4,3 67,44 13,9
16. Okt 16 1 14,4 67,6 67,6 3467 3467 280 4,0 70 13,9
17. Okt 16 1 14,3 66,8 66,8 3650 3650 280 4,0 70 13,8
18. Okt 16 3 14,5 225 1013 455 2049 133,3 4503 280 4,1 68,29 42 189,1 6,84 30,8 2,02 5,36 32,89 13,7
19. Okt 16 3 14,4 136,5 5599 280 4,2 66,67 13,6
20. Okt 16 7 14,2 138,5 4854 300 4,1 73,17 13,5
21. Okt 16 1 13,6 73,1 73,1 3692 3692 280 4,3 65,12 13,5
22. Okt 16 1 13,9 72,4 72,4 3627 3627 280 4,0 70 13,4
23. Okt 16 1 13,6 66,4 66,4 3566 3566 300 4,1 73,17 13,3
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

24. Okt 16 3 13,9 215 1017 458 2166 123,3 4730 260 4,3 60,47 49 231,8 6,69 31,6 2,13 4,39 32,14 13,1
25. Okt 16 3 12,1 127,2 5993 260 4,1 63,41 13,0
26. Okt 16 3 13,9 136,9 4068 280 4,4 63,64 13,0
27. Okt 16 1 13,8 80,6 80,6 3558 3558 300 4,2 71,43 12,9
28. Okt 16 1 13,7 119,6 119,6 4221 4221 300 4,3 69,77 12,7
29. Okt 16 1 13,7 83,1 83,1 4047 4047 280 4,4 63,64 12,4
30. Okt 16 1 13,4 200 699 433 1514 699,4 66,5 66,5 3497 3497 280 4,4 63,64 47,4 165,8 6,53 22,8 2,17 4,22 30,63 12,2
31. Okt 16 1 13,3 64,6 64,6 3520 3520 290 4,2 69,05 12,1
01. Nov 16 1 13,2 61,9 61,9 3448 3448 290 4,2 69,05 12,0
02. Nov 16 3 13,3 129,8 5685 260 4,3 60,47 11,9
03. Nov 16 1 13,1 138,8 138,8 3821 3821 270 4,4 61,36 11,5
04. Nov 16 1 12,7 71,1 71,1 3580 3580 280 4,3 65,12 11,3
05. Nov 16 3 12,9 160 1259 253 1991 132,7 7869 290 4,4 65,91 30 236,1 3,76 29,6 1,58 5,33 42,55 11,3
06. Nov 16 3 10,8 148,1 8015 290 4,3 67,44 10,9
07. Nov 16 7 12,3 134,1 4938 280 4,4 63,64 10,9
08. Nov 16 1 12,4 68 68 3946 3946 290 4,3 67,44 10,9
09. Nov 16 3 12,4 129,5 7635 280 4,3 65,12 10,8
10. Nov 16 3 11,2 135,8 8614 250 4,3 58,14 10,8
11. Nov 16 3 8,4 160 1335 296 2470 128,3 8345 260 4,4 59,09 25 208,6 2,95 24,6 1,85 6,40 54,24 10,8
12. Nov 16 7 11,5 140,1 4626 300 4,6 65,22 11,0
13. Nov 16 1 11,8 70 70 3915 3915 290 4,7 61,7 11,0
14. Nov 16 3 11,6 125,2 4464 290 4,6 63,04 11,0
15. Nov 16 3 11,7 139,9 7617 280 4,6 60,87 11,0
16. Nov 16 3 8,6 148,1 11364 280 4,1 68,29 11,0
17. Nov 16 3 10,1 180 1097 285 1737 135,2 6094 240 4,2 57,14 30,3 184,6 4,08 24,9 1,58 5,94 44,12 11,1
18. Nov 16 3 11,8 139 9237 280 4,5 62,22 11,2
19. Nov 16 3 8,1 145,8 10744 270 4,2 64,29 11,1
20. Nov 16 7 11,0 88,7 5478 260 4,0 65 11,3
21. Nov 16 7 11,4 128,7 5601 270 4,3 62,79 11,3
22. Nov 16 7 11,7 72,1 4448 240 4,4 54,55 11,2
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

23. Nov 16 1 11,6 208 854 417 1713 854,46 67,9 67,9 4108 4108 260 4,1 63,41 49 201,3 5,65 23,2 2,00 4,24 36,81 11,1
24. Nov 16 1 11,8 75,3 75,3 3951 3951 240 4,0 60 11,0
25. Nov 16 1 11,7 66,8 66,8 3789 3789 240 3,9 61,54 10,9
26. Nov 16 1 11,5 71,9 71,9 3856 3856 240 4,0 60 10,8
27. Nov 16 1 11,5 94,7 94,7 3950 3950 250 3,9 64,1 10,7
28. Nov 16 2 11,4 72,5 72,5 3783 3783 240 4,0 60 10,6
29. Nov 16 1 11,2 172 650 611 2310 650,33 68,2 68,2 3781 3781 240 3,9 61,54 69 260,9 6,72 25,4 3,55 2,49 25,60 10,5
30. Nov 16 1 11,0 71,3 71,3 3811 3811 240 3,9 61,54 10,4
01. Dez 16 1 11,1 68,5 68,5 3837 3837 240 3,9 61,54 10,3
02. Dez 16 1 10,9 118,4 118,4 4382 4382 240 3,9 61,54 10,3
03. Dez 16 2 10,7 74,2 74,2 3897 3897 210 3,9 53,85 10,2
04. Dez 16 2 10,4 71,1 71,1 3902 3902 220 3,9 56,41 10,2
05. Dez 16 2 10,4 225 861 582 2226 860,63 73,3 73,3 3825 3825 240 3,6 66,67 64 244,8 6,8 26,01 2,59 3,52 33,09 10,1
06. Dez 16 2 10,5 70,1 70,1 3850 3850 250 3,7 67,57 10,1
07. Dez 16 2 10,3 71,6 71,6 3935 3935 240 3,8 63,16 10,1
08. Dez 16 2 10,3 67,9 67,9 4074 4074 250 3,7 67,57 10,0
09. Dez 16 2 10,3 77,8 77,8 3970 3970 260 3,7 70,27 10,0
10. Dez 16 2 10,1 73,5 73,5 3925 3925 260 3,9 66,67 9,9
11. Dez 16 3 10 190 1124 393 2324 133,5 5914 270 3,9 69,23 38 224,73 5,49 32,47 2,07 5,00 34,61 9,9
12. Dez 16 3 9,3 132,5 4486 250 3,9 64,1 9,9
13. Dez 16 7 10,1 71,9 3913 270 4,1 65,85 9,9
14. Dez 16 3 10,2 70,7 3819 270 4,1 65,85 9,8
15. Dez 16 1 10,3 64,8 64,8 3606 3606 280 4,1 68,29 9,8
16. Dez 16 1 10,2 69,7 69,7 3579 3579 270 4 67,5 9,7
17. Dez 16 1 10 250 915 522 1910 914,75 69,4 69,4 3659 3659 270 4 67,5 61,1 223,56 6,66 24,37 2,09 4,09 37,54 9,7
18. Dez 16 1 9,8 73,4 73,4 3872 3872 260 4 65 9,6
19. Dez 16 1 9,9 83,7 83,7 4194 4194 270 3,9 69,23 9,6
20. Dez 16 1 9,9 69,1 69,1 3922 3922 260 3,9 66,67 9,5
21. Dez 16 1 9,8 68,3 68,3 3827 3827 270 3,9 69,23 9,4
22. Dez 16 1 9,7 68,7 68,7 3785 3785 260 3,9 66,67 9,4
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

23. Dez 16 1 9,7 200 801 469 1878 800,8 73,6 73,6 4004 4004 260 3,8 68,42 46,9 187,79 7,9 31,63 2,35 4,26 25,32 9,3
24. Dez 16 3 9,6 108,8 4792 260 3,9 66,67 9,3
25. Dez 16 1 9,4 67,6 67,6 3666 3666 260 3,9 66,67 9,2
26. Dez 16 3 9,6 135,5 4430 250 3,9 64,1 9,1
27. Dez 16 1 9,5 71,3 71,3 3785 3785 260 4 65 9,0
28. Dez 16 7 9,6 132 3966 270 3,8 71,05 9,0
29. Dez 16 1 9,5 220 818 423 1572 817,52 66,2 66,2 3716 3716 260 3,7 70,27 54 200,66 5,9 21,92 1,92 4,07 37,29 8,9
30. Dez 16 2 9,3 74,3 74,3 3745 3745 270 3,8 71,05 8,7
31. Dez 16 2 9,2 82,6 82,6 3831 3831 250 3,8 65,79 8,4
01. Jan 17 2 9 66,3 66,3 3512 3512 240 3,9 61,54 8,4
02. Jan 17 6 9,1 67,9 3791 260 3,7 70,27 8,3
03. Jan 17 6 9,1 86,1 4212 260 3,7 70,27 8,3
04. Jan 17 6 9 220 978 433 1926 82,1 4447 270 3,7 72,97 54,5 242,36 5,88 26,15 1,97 4,04 37,41 8,0
05. Jan 17 6 9 73,4 4066 260 3,8 68,42 8,0
06. Jan 17 2 8,6 71,7 71,7 3867 3867 280 3,8 73,68 8,0
07. Jan 17 6 8,3 56,9 3804 280 3,9 71,79 8,0
08. Jan 17 6 8,5 60,6 4059 280 3,9 71,79 8,0
09. Jan 17 2 8,7 56,7 56,7 4087 4087 270 3,9 69,23 7,9
10. Jan 17 2 8,8 225 940 591 2469 939,83 66,4 66,4 4177 4177 270 3,9 69,23 60,6 253,13 6,82 28,49 2,63 3,71 32,99 7,9
11. Jan 17 5 8,6 150,4 7687 270 3,8 71,05 7,8
12. Jan 17 5 6,4 148,8 12125 240 3,5 68,57 7,8
13. Jan 17 3 5,8 140,1 5803 250 3,7 67,57 7,9
14. Jan 17 6 8,2 85,6 4868 280 4,1 68,29 8,0
15. Jan 17 6 8,3 131,2 5127 270 3,8 71,05 8,0
16. Jan 17 6 8,4 250 1245 435 2167 126,5 4981 280 3,9 71,79 42,1 209,7 5 24,91 1,74 5,94 50,00 7,9
17. Jan 17 6 5,6 77,6 4660 280 4 70 7,8
18. Jan 17 2 8,9 56,5 56,5 4201 4201 280 4 70 7,8
19. Jan 17 2 8,7 60,9 60,9 4327 4327 280 3,9 71,79 7,6
20. Jan 17 2 8,3 58,2 58,2 4202 4202 280 3,8 73,68 7,5
21. Jan 17 2 8,1 59 59 4079 4079 280 3,8 73,68 7,5
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

22. Jan 17 2 8 245 1002 547 2238 1002,3 62,9 62,9 4091 4091 260 3,9 66,67 56,5 231,14 6,72 27,49 2,23 4,34 36,46 7,4
23. Jan 17 2 8,2 55,8 55,8 4030 4030 260 3,9 66,67 7,4
24. Jan 17 2 8 59,6 59,6 4009 4009 270 3,8 71,05 7,4
25. Jan 17 2 8 58,2 58,2 3996 3996 270 3,8 71,05 7,3
26. Jan 17 2 8 62,7 62,7 4155 4155 270 3,7 72,97 7,3
27. Jan 17 2 7,8 59,6 59,6 4164 4164 260 3,8 68,42 7,3
28. Jan 17 2 7,5 200 846 369 1560 845,6 60,7 60,7 4228 4228 260 3,9 66,67 40 169,12 5,24 22,15 1,85 5,00 38,17 7,3
29. Jan 17 2 7,3 64,6 64,6 4274 4274 260 3,9 66,67 7,3
30. Jan 17 3 7,4 151,4 9514 260 3,8 68,42 7,3
31. Jan 17 3 4,3 137,6 9455 240 3,7 64,86 7,3
01. Feb 17 7 7,1 101,9 5869 280 4,1 68,29 7,6
02. Feb 17 5 7,6 122,8 6021 270 4 67,5 7,6
03. Feb 17 3 7,6 150 1005 329 2203 153,6 6697 270 4,1 65,85 34,7 232,39 4,08 27,32 2,19 4,32 36,76 7,6
04. Feb 17 5 7,3 79,6 5505 270 4,1 65,85 7,5
05. Feb 17 5 7,5 75,7 5044 270 4,1 65,85 7,4
06. Feb 17 5 7,6 77,5 4932 260 4 65 7,4
07. Feb 17 5 7,7 63,4 4769 270 4 67,5 7,4
08. Feb 17 5 7,8 72,5 4846 260 4 65 7,3
09. Feb 17 5 7,8 240 1117 441 2053 65 4655 270 4 67,5 53,2 247,65 5,11 23,79 1,84 4,51 46,97 7,3
10. Feb 17 5 7,8 82 4611 260 4 65 7,3
11. Feb 17 5 7,5 79,9 4624 270 3,9 69,23 7,3
12. Feb 17 5 7,4 77 4521 270 4 67,5 7,4
13. Feb 17 5 7,6 77,4 4572 260 3,9 66,67 7,4
14. Feb 17 5 7,7 83,5 4597 280 3,8 73,68 7,4
15. Feb 17 5 7,7 240 1109 454 2098 80,7 4622 280 4,1 68,29 59,2 273,62 5,89 27,22 1,89 4,05 40,75 7,5
16. Feb 17 5 7,9 125,7 5479 280 4 70 7,4
17. Feb 17 3 5 144,7 9478 260 4,1 63,41 7,4
18. Feb 17 3 6,8 138,6 5479 280 4,3 65,12 7,6
19. Feb 17 7 7,6 134,2 6140 280 4,4 63,64 7,7
20. Feb 17 3 6,8 143,3 8599 260 4 65 7,7
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

21. Feb 17 3 7,3 90 1034 157 1804 152,4 11491 260 3,9 66,67 22 252,8 1,99 22,87 1,74 4,09 45,23 7,8
22. Feb 17 3 7,5 89,4 5793 260 3,8 68,42 7,7
23. Feb 17 3 7,8 147,4 6315 260 4,1 63,41 7,8
24. Feb 17 7 7,9 76,5 4801 280 4,2 66,67 7,7
25. Feb 17 1 7,9 76,2 76,2 4725 4725 290 4,2 69,05 7,8
26. Feb 17 1 7,9 76 76 4620 4620 280 4,2 66,67 7,8
27. Feb 17 3 8,2 240 1109 448 2070 76,7 4621 260 4 65 52,1 240,75 4,67 21,58 1,87 4,61 51,39 7,8
28. Feb 17 3 8,3 149,2 10650 260 4 65 7,9
01. Mrz 17 3 7,2 138 8576 260 3,8 68,42 7,9
02. Mrz 17 3 6,8 132,5 6853 250 3,8 65,79 8,0
03. Mrz 17 7 7,9 143,5 5483 260 4,1 63,41 8,2
04. Mrz 17 1 8,1 128 128 2516 2516 260 4,1 63,41 8,2
05. Mrz 17 3 8,1 220 979 394 1753 134,2 4450 250 3,9 64,1 40,6 180,67 4,99 22,21 1,79 5,42 44,09 8,2
06. Mrz 17 3 7,7 138,2 6476 230 3,6 63,89 8,3
07. Mrz 17 3 6,2 134,7 6756 220 3,5 62,86 8,4
08. Mrz 17 7 8,5 138,8 9079 210 3,3 63,64 8,6
09. Mrz 17 3 7,7 148,6 8837 250 3,5 71,43 8,6
10. Mrz 17 7 8,4 131,4 6400 200 3,6 55,56 8,7
11. Mrz 17 7 8,3 170 1019 329 1972 131,4 5995 240 3,7 64,86 47,5 284,76 4,73 28,36 1,94 3,58 35,94 8,8
12. Mrz 17 1 8,4 78,4 78,4 4973 4973 220 3,7 59,46 8,9
13. Mrz 17 1 8,6 77,7 77,7 4827 4827 200 3,6 55,56 8,9
14. Mrz 17 1 8,6 80,4 80,4 4673 4673 230 3,6 63,89 9,0
15. Mrz 17 1 8,8 77,4 77,4 4632 4632 280 4,2 66,67 9,1
16. Mrz 17 1 8,8 76,6 76,6 4675 4675 260 4,4 59,09 9,1
17. Mrz 17 3 8,8 205 1129 477 2628 147,2 5509 280 4,3 65,12 46,3 255,07 4,94 27,21 2,33 4,43 41,50 9,2
18. Mrz 17 3 8,5 143,1 10086 280 4,4 63,64 9,3
19. Mrz 17 3 8,5 135,1 6519 250 3,9 64,1 9,4
20. Mrz 17 3 8,9 129,3 5204 290 4,3 67,44 9,5
21. Mrz 17 7 9,4 138,6 5268 280 4,3 65,12 9,6
22. Mrz 17 3 8,6 135,5 6083 280 4,1 68,29 9,7
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

23. Mrz 17 7 9,6 115 579 461 2321 139,3 5035 290 4,3 67,44 57,7 290,52 5,58 28,1 4,01 1,99 20,61 9,8
24. Mrz 17 1 9,4 135 135 4277 4277 290 4,4 65,91 9,9
25. Mrz 17 1 9,4 78,6 78,6 4199 4199 300 4,2 71,43 10,0
26. Mrz 17 1 9,3 75,6 75,6 4222 4222 300 4,2 71,43 10,1
27. Mrz 17 1 9,4 103 103 4223 4223 280 4,1 68,29 10,2
28. Mrz 17 1 9,5 124,2 124,2 4221 4221 280 4 70 10,3
29. Mrz 17 1 9,7 245 1044 480 2046 1044,2 70,6 70,6 4262 4262 280 4 70 42,6 181,56 5,81 24,76 1,96 5,75 42,17 10,3
30. Mrz 17 1 10 74,2 74,2 4268 4268 280 4 70 10,4
31. Mrz 17 1 10 73,8 73,8 4183 4183 290 3,9 74,36 10,5
01. Apr 17 1 9,9 75,5 75,5 4253 4253 290 4 72,5 10,5
02. Apr 17 1 10 81,7 81,7 4702 4702 280 3,9 71,79 10,6
03. Apr 17 4 10,3 148,6 5942 270 3,9 69,23 10,7
04. Apr 17 3 10,6 280 1294 498 2302 136,3 4623 280 4 70 48,6 224,68 5,76 26,63 1,78 5,76 48,61 10,7
05. Apr 17 1 10,6 68,7 68,7 4149 4149 280 4 70 10,6
06. Apr 17 1 10,9 69,5 69,5 3930 3930 280 3,9 71,79 10,5
07. Apr 17 1 10,5 71,5 71,5 3800 3800 260 3,9 66,67 10,5
08. Apr 17 1 10,5 72 72 3802 3802 260 3,8 68,42 10,5
09. Apr 17 1 10,4 63,8 63,8 3911 3911 260 3,7 70,27 10,5
10. Apr 17 4 10,7 250 1485 474 2816 138,8 5940 240 3,8 63,16 46,6 276,8 5,23 31,07 1,90 5,36 47,80 10,5
11. Apr 17 7 10,6 148 4377 260 3,6 72,22 10,5
12. Apr 17 7 10,7 142,1 4426 260 3,8 68,42 10,5
13. Apr 17 1 10,8 71,5 71,5 3601 3601 280 3,8 73,68 10,3
14. Apr 17 1 10,8 70 70 3473 3473 260 3,8 68,42 10,1
15. Apr 17 1 10,9 86,9 86,9 3986 3986 220 3,8 57,89 9,9
16. Apr 17 3 10,8 155 846 313 1708 145,8 5456 260 3,7 70,27 56,3 307,17 4,98 27,17 2,02 2,75 31,12 9,8
17. Apr 17 3 10,5 143,1 9104 250 3,6 69,44 9,7
18. Apr 17 3 9,2 155,2 7744 240 3,4 70,59 9,7
19. Apr 17 7 10,2 136,5 4909 260 3,8 68,42 9,6
20. Apr 17 1 10,5 67,6 67,6 3813 3813 250 3,8 65,79 9,6
21. Apr 17 1 10,2 72,4 72,4 3705 3705 250 3,7 67,57 9,6
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

22. Apr 17 3 10,5 215 1134 387 2041 147,6 5273 270 3,5 77,14 57,7 304,25 5,17 27,26 1,80 3,73 41,59 9,6
23. Apr 17 7 10,4 125,9 4211 270 3,5 77,14 9,6
24. Apr 17 1 10,4 67,4 67,4 3665 3665 270 3,4 79,41 9,7
25. Apr 17 3 10,7 140,9 9339 260 3,5 74,29 9,7
26. Apr 17 3 7,6 148,2 11140 240 3,3 72,73 9,7
27. Apr 17 3 8,8 149 12484 250 3,4 73,53 10,0
28. Apr 17 3 7,4 85 975 170 1950 152,9 11468 240 3,1 77,42 24,5 280,97 2,13 24,43 2,00 3,47 39,91 10,1
29. Apr 17 7 9,6 112 5934 270 3,7 72,97 10,4
30. Apr 17 3 10 136,4 5464 270 3,7 72,97 10,5
01. Mai 17 3 10,3 132,6 8494 280 3,9 71,79 10,6
02. Mai 17 3 8 152,7 9542 260 3,4 76,47 10,7
03. Mai 17 7 10,2 129,8 6588 260 3,8 68,42 11,0
04. Mai 17 4 10,5 110 955 199 1728 140,1 8682 270 3,8 71,05 26,5 230,07 2,87 24,92 1,81 4,15 38,33 11,1
05. Mai 17 7 10,5 126,3 6287 250 3,6 69,44 11,3
06. Mai 17 7 10,5 131,4 6304 260 3,8 68,42 11,4
07. Mai 17 3 10,7 124,9 8183 280 3,8 73,68 11,5
08. Mai 17 3 11 142,8 10432 240 3,6 66,67 11,6
09. Mai 17 7 10,9 118,4 6351 260 3,8 68,42 11,7
10. Mai 17 7 11 205 1154 346 1948 138,8 5629 270 3,9 69,23 42,2 237,54 4,37 24,6 1,69 4,86 46,91 11,8
11. Mai 17 4 11,2 79,4 4757 260 3,9 66,67 12,0
12. Mai 17 7 11,3 74,3 4447 260 3,8 68,42 12,1
13. Mai 17 4 11,3 75,3 4455 230 3,8 60,53 12,2
14. Mai 17 4 11,5 148,7 5666 220 3,9 56,41 12,3
15. Mai 17 4 11,7 142,7 5397 250 3,7 67,57 12,4
16. Mai 17 7 12 230 1056 426 1957 146,4 4593 250 3,7 67,57 31,4 144,22 5,06 23,24 1,85 7,32 45,45 12,5
17. Mai 17 1 11,9 72,2 72,2 4239 4239 260 3,7 70,27 12,6
18. Mai 17 1 12,1 69,2 69,2 4325 4325 260 3,4 76,47 12,8
19. Mai 17 4 12,2 143,2 6904 260 3,7 70,27 12,9
20. Mai 17 7 12,3 138,6 5272 280 3,9 71,79 13,0
21. Mai 17 1 12,3 69,2 69,2 4040 4040 300 3,9 76,92 13,1
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

22. Mai 17 1 12,4 235 960 572 2337 960,21 72,3 72,3 4086 4086 240 3,9 61,54 62,1 253,74 6,9 28,19 2,43 3,78 34,06 13,3
23. Mai 17 1 12,6 67,8 67,8 4028 4028 280 4 70 13,4
24. Mai 17 3 12,8 126,6 4313 280 3,9 71,79 13,5
25. Mai 17 1 12,7 63,7 63,7 3787 3787 290 3,9 74,36 13,6
26. Mai 17 1 12,9 68,7 68,7 3861 3861 280 3,8 73,68 13,8
27. Mai 17 1 12,9 70,5 70,5 3920 3920 280 3,9 71,79 13,9
28. Mai 17 1 13 240 933 440 1711 933,36 60,2 60,2 3889 3889 280 3,8 73,68 43,3 168,39 6,08 23,65 1,83 5,54 39,47 14,0
29. Mai 17 1 13,1 68,9 68,9 3956 3956 290 3,7 78,38 14,1
30. Mai 17 4 13,3 138,5 5342 280 3,6 77,78 14,2
31. Mai 17 7 13,9 135,6 4510 270 3,6 75 14,2
01. Jun 17 1 13,9 92,6 92,6 3844 3844 270 3,7 72,97 14,3
02. Jun 17 1 13,8 68,4 68,4 3752 3752 260 3,7 70,27 14,3
03. Jun 17 4 14 190 1152 418 2535 132,9 6065 260 3,6 72,22 37,3 226,22 5,41 32,81 2,20 5,09 35,12 14,4
04. Jun 17 3 14,7 138,9 4500 240 3,6 66,67 14,5
05. Jun 17 7 14,1 135,8 4279 260 3,8 68,42 14,5
06. Jun 17 3 14,2 146 8545 260 3,8 68,42 14,5
07. Jun 17 3 14,5 140,4 6434 270 3,6 75 14,6
08. Jun 17 3 14,4 133,8 4867 260 4 65 14,6
09. Jun 17 7 14,2 185 1208 329 2148 144,5 6530 300 3,3 90,91 32,8 214,18 3,79 24,75 1,78 5,64 48,81 14,7
10. Jun 17 4 14,6 141,3 4837 260 4,2 61,9 14,8
11. Jun 17 7 14,3 116,2 4388 270 4 67,5 14,9
12. Jun 17 1 14,3 65,3 65,3 3758 3758 270 3,9 69,23 15,0
13. Jun 17 1 14,4 67,4 67,4 3768 3768 280 3,7 75,68 15,1
14. Jun 17 1 14,7 66,5 66,5 3666 3666 270 3,8 71,05 15,3
15. Jun 17 1 14,6 205 732 395 1411 732,47 62,4 62,4 3573 3573 230 4,1 56,1 46 164,36 5,58 19,94 1,93 4,46 36,74 15,4
16. Jun 17 1 14,7 62,7 62,7 3538 3538 250 3,7 67,57 15,6
17. Jun 17 1 14,6 62,8 62,8 3571 3571 250 3,6 69,44 15,7
18. Jun 17 1 14,8 66 66 3761 3761 260 3,7 70,27 15,8
19. Jun 17 1 14,9 82,9 82,9 4318 4318 260 3,5 74,29 16,0
20. Jun 17 1 15,2 70,5 70,5 3850 3850 250 3,6 69,44 16,0
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

21. Jun 17 1 15,2 235 896 444 1693 896,06 74,1 74,1 3813 3813 270 3,6 75 47,8 182,26 5,88 22,42 1,89 4,92 39,97 16,1
22. Jun 17 4 15,3 145,6 5296 260 3,5 74,29 16,2
23. Jun 17 1 15,8 144,9 144,9 4221 4221 280 3,6 77,78 16,2
24. Jun 17 1 15,8 71,7 71,7 3792 3792 290 3,7 78,38 16,3
25. Jun 17 1 15,7 65,4 65,4 3555 3555 290 3,7 78,38 16,3
26. Jun 17 3 15,7 137,1 4484 280 3,7 75,68 16,3
27. Jun 17 3 17,7 205 1373 325 2176 148,5 6696 280 3,6 77,78 26,5 177,44 3,88 25,98 1,59 7,74 52,84 16,4
28. Jun 17 7 16,1 144 5795 260 4 65 16,4
29. Jun 17 3 17 143,6 6966 260 3,7 70,27 16,4
30. Jun 17 7 16,3 144,6 6540 290 3,8 76,32 16,4
01. Jul 17 3 16,2 153,8 5599 270 3,6 75 16,4
02. Jul 17 3 16,6 88,9 4486 280 3,7 75,68 16,5
03. Jul 17 7 16 245 1072 442 1933 136,6 4374 300 3,7 81,08 73 319,3 5,52 24,14 1,80 3,36 44,38 16,4
04. Jul 17 1 16 133,8 133,8 3739 3739 300 3,8 78,95 16,4
05. Jul 17 4 16 123,4 4475 280 3,7 75,68 16,4
06. Jul 17 1 16,2 66,7 66,7 3784 3784 270 3,7 72,97 16,5
07. Jul 17 3 16,2 135,9 4236 270 3,6 75 16,5
08. Jul 17 3 16,1 80,8 4011 270 3,7 72,97 16,5
09. Jul 17 3 16,2 165 958 260 1510 140,5 5808 270 3,7 72,97 73,7 428,05 5,74 33,34 1,58 2,24 28,75 16,5
10. Jul 17 3 17 132,9 5867 280 3,8 73,68 16,6
11. Jul 17 7 17,1 138,8 5105 260 3,6 72,22 16,6
12. Jul 17 3 17,1 149,9 6895 280 3,8 73,68 16,5
13. Jul 17 7 17,1 134,6 4370 280 3,7 75,68 16,5
14. Jul 17 4 16,3 134,5 5910 280 3,8 73,68 16,4
15. Jul 17 7 16,4 155 727 268 1257 135,8 4689 270 3,6 75 56,7 265,87 4,2 19,69 1,73 2,73 36,90 16,4
16. Jul 17 1 16,1 60 60 3059 3059 280 3,8 73,68 16,4
17. Jul 17 1 16,2 59,5 59,5 3164 3164 270 3,6 75 16,4
18. Jul 17 1 16,2 58,3 58,3 3079 3079 260 3,7 70,27 16,6
19. Jul 17 1 16,3 72,5 72,5 3082 3082 240 3,6 66,67 16,6
20. Jul 17 1 16,5 52,6 52,6 2990 2990 250 3,6 69,44 16,7



Temperatur 
Da

tu
m

 

W
et

te
r

Ab
w

as
se

rt
em

p.
 Z

ul
. M

itt
el

w
er

t

BS
B5

BS
B5

-F
ra

ch
t

CS
B

CS
B-

Fr
ac

ht

BS
B-

 T
ro

ck
en

w
et

te
r F

ra
ch

t

m
ax

. S
pi

tz
en

du
rc

hf
lu

ss

m
ax

. S
pi

tz
en

du
rc

hf
lu

ss
 

Tr
oc

ke
nw

et
te

r

Ta
ge

sd
iff

er
en

z

Ta
ge

sd
iff

er
en

z 
Tr

oc
ke

nw
et

te
rt

ag
e

Sc
hl

am
m

vo
lu

m
en

TS
-G

eh
al

t

Sc
hl

am
m

in
de

x

G
es

am
t-

N

N
ge

s-
Fr

ac
ht

Pg
es

-K
on

z.

Pg
es

-F
ra

ch
t

Ve
rh

äl
tn

is
 C

SB
/B

SB

Ve
rh

äl
tn

is
 B

SB
/N

ge
s

Ve
rh

äl
tn

is
 B

SB
/P

ge
s

2-
W

oc
he

n-
M

itt
el

 

°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

21. Jul 17 1 16,4 190 557 469 1376 557,46 61,1 61,1 2934 2934 240 3,5 68,57 95,3 279,61 5,62 16,49 2,47 1,99 33,81 16,7
22. Jul 17 1 16,3 131,8 131,8 3920 3920 240 3,5 68,57 16,9
23. Jul 17 1 17,5 60,2 60,2 3068 3068 230 3,5 65,71 16,9
24. Jul 17 3 16,4 135,4 5554 240 3,5 68,57 16,9
25. Jul 17 3 16,6 140,4 8003 240 3,7 64,86 16,9
26. Jul 17 3 16 151,7 11029 240 3,7 64,86 16,9
27. Jul 17 3 16,5 140 1047 229 1712 136,3 7478 250 3,6 69,44 30,1 225,09 3,13 23,41 1,64 4,65 44,73 17,1
28. Jul 17 3 16,8 131,1 4573 200 4 50 17,1
29. Jul 17 7 16,2 61,7 3236 210 4 52,5 17,0
30. Jul 17 3 16,2 133,7 6517 260 4 65 17,1
31. Jul 17 7 17,9 133,3 4682 230 3,6 63,89 17,1

01. Aug 17 4 16,5 138,7 4924 260 3,9 66,67 17,0
02. Aug 17 7 18,3 245 958 447 1747 136,7 3909 230 3,6 63,89 44 172 4,65 18,18 1,82 5,57 52,69 17,0
03. Aug 17 1 16,7 124,8 124,8 3885 3885 240 3,8 63,16 17,0
04. Aug 17 3 18,9 137,9 4798 240 3,8 63,16 17,0
05. Aug 17 1 16,7 60,5 60,5 3024 3024 240 3,8 63,16 16,9
06. Aug 17 1 16,9 62,7 62,7 3057 3057 240 3,8 63,16 16,9
07. Aug 17 1 16,6 59,9 59,9 2482 2482 240 3,8 63,16 17,0
08. Aug 17 3 16,6 185 1397 291 2197 131,9 7549 240 3,8 63,16 50,1 378,2 3,58 27,03 1,57 3,69 51,68 17,0
09. Aug 17 7 17,9 136,1 5622 220 3,8 57,89 17,0
10. Aug 17 3 17 155 2360 240 4 60 16,9
11. Aug 17 3 15,8 155 10934 240 3,8 63,16 16,8
12. Aug 17 3 16,8 121,4 4314 240 4 60 16,9
13. Aug 17 7 16,8 98,4 3367 220 4 55 16,9
14. Aug 17 1 16,5 220 627 367 1045 626,56 58,1 58,1 2848 2848 260 4,2 61,9 44,8 127,59 5,38 15,32 1,67 4,91 40,89 16,8
15. Aug 17 4 16,4 134,5 6084 240 4,3 55,81 16,9
16. Aug 17 3 18,2 137 6017 240 3,9 61,54 16,9
17. Aug 17 7 16,9 128,3 4367 270 4,3 62,79 16,8
18. Aug 17 3 16,9 134,5 6104 240 4,5 53,33 16,8
19. Aug 17 3 17,6 138,5 5934 260 4,1 63,41 16,8
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

20. Aug 17 7 17,5 170 721 273 1158 130,1 4243 260 4,2 61,9 70 297,01 4,13 17,52 1,61 2,43 41,16 16,8
21. Aug 17 1 16,7 61,3 61,3 2986 2986 260 3,8 68,42 16,7
22. Aug 17 1 16,5 61,4 61,4 2988 2988 240 4,1 58,54 16,7
23. Aug 17 1 16,4 64,8 64,8 2776 2776 240 4 60 16,7
24. Aug 17 1 16,5 57,2 57,2 2741 2741 240 3,9 61,54 16,7
25. Aug 17 1 16,5 56,2 56,2 2736 2736 240 3,7 64,86 16,7
26. Aug 17 1 16,6 220 586 435 1159 586,3 65,2 65,2 2665 2665 240 3,9 61,54 54,5 145,24 6,53 17,4 1,98 4,04 33,69 16,7
27. Aug 17 4 16,6 82 3143 240 3,9 61,54 16,7
28. Aug 17 1 16,8 61,9 61,9 2878 2878 240 3,9 61,54 16,6
29. Aug 17 1 16,7 55,1 55,1 2702 2702 250 3,9 64,1 16,5
30. Aug 17 4 16,7 130,1 3830 240 3,9 61,54 16,5
31. Aug 17 3 17,7 148,8 8388 220 4 55 16,4
01. Sep 17 3 16,8 105 814 140 1086 149,7 7754 240 3,9 61,54 23,5 182,22 1,75 13,57 1,33 4,47 60,00 16,3
02. Sep 17 3 16,7 68,2 3515 270 4,3 62,79 16,2
03. Sep 17 3 16,7 148 5746 270 4,2 64,29 16,1
04. Sep 17 7 16,5 126,8 3826 260 4,5 57,78 16,1
05. Sep 17 1 16,4 115,3 115,3 3788 3788 270 4,4 61,36 16,0
06. Sep 17 3 16,5 130,5 4719 260 4,2 61,9 15,9
07. Sep 17 7 16,6 210 653 477 1483 60,5 3110 260 4,3 60,47 47 146,17 6,06 18,85 2,27 4,47 34,65 15,8
08. Sep 17 1 16,2 61,2 61,2 2934 2934 260 4,4 59,09 15,7
09. Sep 17 3 16,2 139,6 5408 280 4,3 65,12 15,7
10. Sep 17 3 15,7 90,7 3487 260 4 65 15,6
11. Sep 17 1 15,9 127,4 127,4 3209 3209 280 4,4 63,64 15,5
12. Sep 17 1 16,1 61,9 61,9 2884 2884 270 4,2 64,29 15,5
13. Sep 17 1 15,9 280 866 608 1881 866,32 69,7 69,7 3094 3094 270 4,2 64,29 43,5 134,59 6,57 20,33 2,17 6,44 42,62 15,4
14. Sep 17 3 16 152,5 6088 280 4,3 65,12 15,3
15. Sep 17 7 15,6 134,1 3498 260 4,6 56,52 15,2
16. Sep 17 3 15,7 139,4 4474 300 4,3 69,77 15,2
17. Sep 17 3 15,5 95,6 2956 290 4,3 67,44 15,1
18. Sep 17 1 15,6 58,9 58,9 2815 2815 280 4,3 65,12 15,1
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

19. Sep 17 1 15,3 250 677 564 1527 676,75 57 57 2707 2707 300 4,2 71,43 67,4 182,45 6,37 17,24 2,26 3,71 39,25 15,0
20. Sep 17 3 15,5 151,1 5904 280 4,2 66,67 15,0
21. Sep 17 7 15,2 128,6 3931 300 4,4 68,18 14,9
22. Sep 17 1 15,2 59,5 59,5 3073 3073 280 4,3 65,12 14,9
23. Sep 17 1 15,1 64,2 64,2 2972 2972 300 4,3 69,77 14,9
24. Sep 17 1 14,9 60 60 2823 2823 300 4,1 73,17 14,8
25. Sep 17 1 14,8 330 920 611 1704 920,37 56,4 56,4 2789 2789 270 4,3 62,79 71,5 199,41 6,43 17,93 1,85 4,62 51,32 14,8
26. Sep 17 1 15 55,7 55,7 2862 2862 280 4,1 68,29 14,7
27. Sep 17 1 15 56,4 56,4 2861 2861 300 4,2 71,43 14,6
28. Sep 17 1 14,9 57,8 57,8 2765 2765 290 4,1 70,73 14,6
29. Sep 17 1 15 64,4 64,4 2900 2900 290 4,1 70,73 14,6
30. Sep 17 3 15 138,4 5662 280 4,2 66,67 14,5
01. Okt 17 3 14,6 150 773 282 1453 136,3 5151 260 3,8 68,42 42,4 218,4 3,73 19,21 1,88 3,54 40,21 14,4
02. Okt 17 7 14,8 140,4 8360 290 4,2 69,05 14,4
03. Okt 17 3 15 139 6708 260 3,8 68,42 14,4
04. Okt 17 7 14,7 137,9 4473 290 4,1 70,73 14,3
05. Okt 17 3 14,8 136,5 5329 300 4,4 68,18 14,2
06. Okt 17 3 14,6 134,4 4910 290 4,2 69,05 14,2
07. Okt 17 3 14,4 185 1095 334 1977 134,6 5919 300 4,1 73,17 56,7 335,61 4,8 28,41 1,81 3,26 38,54 14,2
08. Okt 17 3 14,1 145,8 7439 270 3,7 72,97 14,1
09. Okt 17 3 13,5 132,7 4776 260 3,6 72,22 14,1
10. Okt 17 7 14,3 126,4 4264 300 4,1 73,17 14,1
11. Okt 17 1 14,5 61 61 3109 3109 300 4,1 73,17 14,1
12. Okt 17 1 14,4 58,3 58,3 3023 3023 300 4,1 73,17 14,0
13. Okt 17 1 14,3 240 710 414 1225 710,16 59,5 59,5 2959 2959 290 4 72,5 67,5 199,73 6,14 18,17 1,73 3,56 39,09 14,0
14. Okt 17 1 14,1 64,8 64,8 2877 2877 250 4 62,5 14,0
15. Okt 17 1 14,1 56,2 56,2 2673 2673 240 4,1 58,54 13,9
16. Okt 17 1 14,1 57,3 57,3 2789 2789 290 4 72,5 13,8
17. Okt 17 1 14,1 58,6 58,6 2770 2770 260 4 65 13,7
18. Okt 17 1 14,1 55,3 55,3 2732 2732 280 3,9 71,79 13,7
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

19. Okt 17 1 14,1 245 703 415 1190 702,66 58,5 58,5 2868 2868 280 4 70 48,9 140,25 5,85 16,78 1,69 5,01 41,88 13,6
20. Okt 17 1 14,1 62,7 62,7 2852 2852 280 4 70 13,5
21. Okt 17 3 14,1 133,6 5798 280 3,9 71,79 13,4
22. Okt 17 3 13,3 153,5 6105 260 3,6 72,22 13,3
23. Okt 17 3 13,9 109,5 4324 300 4,2 71,43 13,3
24. Okt 17 7 13,9 122,4 4139 260 4,1 63,41 13,1
25. Okt 17 1 14 255 924 471 1706 923,87 68,9 68,9 3623 3623 280 4 70 55,4 200,71 5,91 21,41 1,85 4,60 43,15 13,0
26. Okt 17 1 14 68,5 68,5 3606 3606 280 3,9 71,79 12,9
27. Okt 17 3 13,9 150,7 7296 280 4,4 63,64 12,8
28. Okt 17 7 13,5 143 8521 240 4,3 55,81 12,7
29. Okt 17 3 12,4 143,4 6615 220 4 55 12,6
30. Okt 17 3 13 144,6 5083 280 3,8 73,68 12,4
31. Okt 17 1 12,9 250 921 421 1551 920,75 71,4 71,4 3683 3683 260 4,3 60,47 59,6 219,51 5,84 21,51 1,68 4,19 42,81 12,3
01. Nov 17 7 12,9 69,6 3604 250 4,1 60,98 12,3
02. Nov 17 1 12,9 83,6 83,6 3775 3775 250 3,9 64,1 12,2
03. Nov 17 1 13,1 75,1 75,1 3655 3655 300 4 75 12,2
04. Nov 17 1 12,9 73,9 73,9 3644 3644 300 4,6 65,22 12,1
05. Nov 17 3 12,8 149,5 10093 320 4,5 71,11 12,0
06. Nov 17 7 10,8 160 812 298 1512 127 5075 280 3,9 71,79 39 197,93 3,68 18,68 1,86 4,10 43,48 11,8
07. Nov 17 7 12,6 133,3 4901 360 4,5 80 11,8
08. Nov 17 3 12,8 140,8 5251 300 4,7 63,83 11,7
09. Nov 17 3 12,7 135,7 4126 310 4,3 72,09 11,6
10. Nov 17 3 12,8 145,6 6400 320 4,5 71,11 11,5
11. Nov 17 3 12,1 151,6 9740 290 4,3 67,44 11,4
12. Nov 17 3 9,7 95 861 112 1015 150,3 9061 270 4 67,5 29,5 267,3 2,32 21,02 1,18 3,22 40,95 11,4
13. Nov 17 7 11,8 138,9 5363 300 4,7 63,83 11,4
14. Nov 17 7 12,1 128,4 4404 300 4,6 65,22 11,4
15. Nov 17 1 12 128,6 128,6 4297 4297 300 4,6 65,22 11,3
16. Nov 17 1 11,9 72,3 72,3 4038 4038 300 4,4 68,18 11,2
17. Nov 17 1 11,9 69,7 69,7 3788 3788 300 4,3 69,77 11,1
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

18. Nov 17 3 11,7 230 1190 473 2447 136,6 5174 300 4,4 68,18 50,9 263,36 5,63 29,13 2,06 4,52 40,85 11,1
19. Nov 17 3 10,3 122,4 5322 280 4 70 11,0
20. Nov 17 7 11,2 138,1 7380 300 4,4 68,18 11,0
21. Nov 17 3 10,6 139,2 6352 270 3,9 69,23 11,0
22. Nov 17 7 11,3 134,7 4636 300 4,4 68,18 10,9
23. Nov 17 1 11,5 63,9 63,9 3551 3551 300 4,7 63,83 10,8
24. Nov 17 1 11,6 235 829 415 1463 828,61 67,6 67,6 3526 3526 300 4,6 65,22 58,9 207,68 5,65 19,92 1,77 3,99 41,59 10,7
25. Nov 17 3 11,4 150,2 6522 280 4,4 63,64 10,4
26. Nov 17 7 10,8 124,4 4059 270 4,6 58,7 10,2
27. Nov 17 1 11 87,7 87,7 4113 4113 280 4,6 60,87 10,2
28. Nov 17 3 10,8 138,1 7103 300 4,4 68,18 9,8
29. Nov 17 7 10,4 81,4 3796 250 4 62,5 9,7
30. Nov 17 1 11,2 240 940 469 1837 939,84 71,8 71,8 3916 3916 260 4,5 57,78 52 203,63 4,91 19,23 1,95 4,62 48,88 9,6
01. Dez 17 6 11,2 76 3886 300 4,4 68,18 9,2
02. Dez 17 2 10,8 73,8 73,8 3783 3783 290 4,2 69,05 9,0
03. Dez 17 2 10,5 69,8 69,8 3880 3880 290 4,4 65,91 8,9
04. Dez 17 6 10,52 132,2 9076 260 4,4 59,09 8,8
05. Dez 17 3 8,9 128,5 6486 260 4,2 61,9 8,7
06. Dez 17 7 10,4 235 1075 406 1857 139,7 4574 280 4,5 62,22 47,6 217,72 4,75 21,73 1,73 4,94 49,47 8,8
07. Dez 17 3 10,8 133,1 5640 260 4,6 56,52 8,8
08. Dez 17 3 7,1 146,8 7272 240 4,3 55,81 8,7
09. Dez 17 5 9 133,1 5191 280 4,6 60,87 8,9
10. Dez 17 6 9,8 130,3 7619 270 4,4 61,36 8,9
11. Dez 17 5 5,9 130 9715 240 4,2 57,14 8,9
12. Dez 17 5 8,6 230 1224 532 2832 130,3 5323 240 4,2 57,14 87,3 464,7 5,25 27,95 2,31 2,63 43,81 9,2
13. Dez 17 3 9,8 130,4 7789 240 4,2 57,14 9,2
14. Dez 17 3 6 124 7282 240 4,2 57,14 9,2
15. Dez 17 7 7,4 114,6 5160 260 4,4 59,09 9,3
16. Dez 17 3 9,6 110,5 4754 260 4,7 55,32 9,3
17. Dez 17 6 9,5 113,4 5178 270 4,5 60 9,3
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

18. Dez 17 7 9,5 235 1069 441 2006 97,7 4548 260 4,5 57,78 45,9 208,75 5,48 24,92 1,88 5,12 42,88 9,0
19. Dez 17 2 10 78,5 78,5 4335 4335 260 4,5 57,78 9,0
20. Dez 17 3 9,9 94,3 5217 270 4,4 61,36 8,9
21. Dez 17 3 9,7 152,5 8380 260 4,5 57,78 8,6
22. Dez 17 3 9,5 145,8 5969 260 4,6 56,52 8,5
23. Dez 17 7 9,7 77 4124 250 4,5 55,56 8,4
24. Dez 17 1 9,8 190 737 485 1881 736,82 77 77 3878 3878 240 4,5 53,33 52,9 205,15 4,85 18,81 2,55 3,59 39,18 8,3
25. Dez 17 1 9,6 69,4 69,4 3693 3693 240 4,3 55,81 8,2
26. Dez 17 2 9,4 64,9 64,9 3741 3741 220 4,3 51,16 8,2
27. Dez 17 3 9,5 143,9 6860 220 4,3 51,16 8,2
28. Dez 17 3 6,5 151,1 9040 220 4 55 8,2
29. Dez 17 6 8,6 141 5549 240 4,2 57,14 8,4
30. Dez 17 5 8,6 63 738 125 1463 149,2 11707 250 4 62,5 23,8 278,63 1,61 18,85 1,98 2,65 39,13 8,5
31. Dez 17 3 5,9 140 8412 220 4 55 8,5
01. Jan 18 7 8,8 135,7 5993 240 4,5 53,33 8,8
02. Jan 18 3 8,9 142,4 8490 220 4,5 48,89 8,8
03. Jan 18 3 5,8 152,2 10535 200 4,1 48,78 8,8
04. Jan 18 3 8,7 149,9 11432 200 4,5 44,44 9,0
05. Jan 18 3 7,2 45 568 158 1994 154,1 12620 220 4,3 51,16 18 227,16 1,4 17,67 3,51 2,50 32,14 9,0
06. Jan 18 3 8,3 132,3 7856 215 4,4 48,86 9,0
07. Jan 18 7 9,0 133,6 5706 225 4,6 48,91 9,0
08. Jan 18 7 9,3 129,7 5270 220 4,4 50 8,9
09. Jan 18 7 9,5 72,7 4412 215 4,5 47,78 8,8
10. Jan 18 1 9,4 72,1 72,1 4194 4194 215 4,3 50 8,6
11. Jan 18 1 9,7 205 828 423 1709 828,41 70,4 70,4 4041 4041 210 4,2 50 65,8 265,9 5,32 21,5 2,06 3,12 38,53 8,5
12. Jan 18 1 9,6 72,3 72,3 3988 3988 210 4,2 50 8,5
13. Jan 18 1 9,4 71,7 71,7 3985 3985 210 4,2 50 8,4
14. Jan 18 1 9,3 68,6 68,6 3979 3979 210 4,5 46,67 8,4
15. Jan 18 3 9,5 126,7 6264 210 4 52,5 8,4
16. Jan 18 3 8,3 149,9 8514 210 3,9 53,85 8,4
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

17. Jan 18 3 8,7 190 1143 315 1895 127,8 6015 210 4,1 51,22 49,6 298,34 3,8 22,86 1,66 3,83 50,00 8,3
18. Jan 18 3 8,7 148 6921 230 4 57,5 8,3
19. Jan 18 3 7,1 128,6 6363 235 4,2 55,95 8,4
20. Jan 18 5 8,2 144,7 11174 230 4 57,5 8,5
21. Jan 18 5 7,4 129,4 6977 210 4,1 51,22 8,6
22. Jan 18 3 8,4 145,7 11375 230 4 57,5 8,7
23. Jan 18 5 6,1 90 957 159 1691 184,4 10636 210 3,9 53,85 25 265,9 1,92 20,42 1,77 3,60 46,88 8,8
24. Jan 18 5 8,6 156,7 6126 220 3,9 56,41 9,0
25. Jan 18 5 9,0 151,7 5924 210 4 52,5 9,0
26. Jan 18 7 9,4 93,9 4758 220 4,1 53,66 9,0
27. Jan 18 7 8,9 86,9 4529 235 3,9 60,26 9,0
28. Jan 18 3 8,9 83,2 4432 235 3,8 61,84 9,0
29. Jan 18 3 9,2 365 1932 408 2160 152,5 5293 220 3,9 56,41 73,9 391,15 5,07 26,84 1,12 4,94 71,99 9,0
30. Jan 18 7 7,1 158,6 6092 215 3,8 56,58 8,9
31. Jan 18 7 9,5 141,8 4895 220 4,1 53,66 9,1
01. Feb 18 3 9,2 163,2 6697 240 3,9 61,54 9,0
02. Feb 18 7 9,4 163,2 4445 220 4,2 52,38 9,0
03. Feb 18 2 9,1 72,6 72,6 3479 3479 240 4 60 8,7
04. Feb 18 2 9,3 210 763 365 1326 762,72 87,9 87,9 3632 3632 230 4 57,5 58,4 212,11 4,82 17,51 1,74 3,60 43,57 8,6
05. Feb 18 2 8,9 86,6 86,6 4022 4022 200 4,1 48,78 8,5
06. Feb 18 2 9,2 74,7 74,7 3570 3570 250 4 62,5 8,4
07. Feb 18 6 9,2 57,1 3619 230 4 57,5 8,4
08. Feb 18 6 9,1 82,4 4202 225 3,9 57,69 8,3
09. Feb 18 2 9,1 71,1 71,1 3865 3865 240 3,8 63,16 8,3
10. Feb 18 2 8,7 215 914 369 1569 914,18 82,5 82,5 4252 4252 240 4 60 51,5 218,98 5,09 21,64 1,72 4,17 42,24 8,2
11. Feb 18 3 8,6 164,8 5481 230 4 57,5 8,1
12. Feb 18 6 8,6 89,4 4251 240 4 60 8,1
13. Feb 18 2 8,8 143,9 143,9 3766 3766 220 4 55 8,0
14. Feb 18 2 8,8 60,6 60,6 3756 3756 220 4,1 53,66 8,0
15. Feb 18 5 8,7 163,4 7495 230 4 57,5 7,9
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

16. Feb 18 3 5,3 130 765 258 1518 153,9 5885 220 3,9 56,41 38 223,63 3,07 18,07 1,98 3,42 42,35 7,8
17. Feb 18 6 8,2 156,2 4886 250 4,2 59,52 8,0
18. Feb 18 6 7,6 155,4 6146 250 4,1 60,98 8,0
19. Feb 18 2 8,2 56,1 56,1 3577 3577 240 4,3 55,81 8,0
20. Feb 18 2 8,6 87,5 87,5 3662 3662 240 4,1 58,54 8,0
21. Feb 18 6 8,3 111 4943 240 4,1 58,54 7,9
22. Feb 18 2 8,1 210 804 389 1489 803,88 159 159 3828 3828 240 4,1 58,54 65,7 251,5 5,2 19,91 1,85 3,20 40,38 7,9
23. Feb 18 2 8,1 92,8 92,8 3970 3970 220 4,2 52,38 7,9
24. Feb 18 2 8,1 66,7 66,7 3950 3950 240 4,1 58,54 7,9
25. Feb 18 2 7,8 66,2 66,2 3755 3755 260 4,2 61,9 7,9
26. Feb 18 2 7,7 87 87 4144 4144 240 4 60 7,9
27. Feb 18 2 8,6 60,8 60,8 3787 3787 240 3,9 61,54 7,9
28. Feb 18 2 7,6 320 1239 589 2281 1239 60,3 60,3 3872 3872 220 4 55 67,3 260,59 5,9 22,84 1,84 4,75 54,24 7,8
01. Mrz 18 2 7,6 60,8 60,8 3869 3869 240 4,2 57,14 7,8
02. Mrz 18 2 7,6 62,1 62,1 3700 3700 220 3,9 56,41 7,9
03. Mrz 18 2 7,8 72,6 72,6 4005 4005 240 3,9 61,54 8,0
04. Mrz 18 6 7,7 112,6 4855 250 4 62,5 8,0
05. Mrz 18 5 8,0 89,6 4073 250 4,1 60,98 8,1
06. Mrz 18 3 8,0 240 1032 442 1901 129,5 4301 260 4 65 57,1 245,59 4,44 19,1 1,84 4,20 54,05 8,1
07. Mrz 18 3 8,2 68,6 4000 240 4,1 58,54 8,1
08. Mrz 18 1 8,0 58,3 58,3 3621 3621 240 4,1 58,54 8,1
09. Mrz 18 1 8,1 57,6 57,6 3403 3403 220 4,1 53,66 8,1
10. Mrz 18 1 8,1 62,8 62,8 3626 3626 220 4,1 53,66 8,1
11. Mrz 18 3 8,0 160,1 5552 250 4,3 58,14 8,1
12. Mrz 18 3 7,0 168 1159 266 1836 156,3 6901 220 3,7 59,46 37,6 259,48 3,01 20,77 1,58 4,47 55,81 8,1
13. Mrz 18 3 8,1 157,4 5334 250 4,1 60,98 8,2
14. Mrz 18 3 7,3 154,9 4531 240 4,1 58,54 8,2
15. Mrz 18 3 8,7 66,3 3725 260 4 65 8,3
16. Mrz 18 7 8,4 143,3 4734 240 4 60 8,2
17. Mrz 18 1 8,5 79,4 79,4 4290 4290 260 4,1 63,41 8,2
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

18. Mrz 18 6 8,3 190 871 329 1509 94,8 4586 260 4,1 63,41 54,1 248,1 4,41 20,22 1,73 3,51 43,08 8,2
19. Mrz 18 2 8,1 69,7 69,7 3590 3590 280 4,1 68,29 8,2
20. Mrz 18 5 8,3 143,5 5514 240 3,9 61,54 8,3
21. Mrz 18 5 8,3 130,7 5500 260 4,2 61,9 8,3
22. Mrz 18 5 8,4 106,9 4911 240 4,4 54,55 8,4
23. Mrz 18 6 8,0 141,9 6579 260 4 65 8,5
24. Mrz 18 5 8,1 170 740 251 1093 100,6 4355 270 4,2 64,29 48,9 212,96 3,88 16,9 1,48 3,48 43,81 8,5
25. Mrz 18 2 8,2 70,5 70,5 3493 3493 270 4,1 65,85 8,6
26. Mrz 18 1 8,2 108,9 108,9 3597 3597 260 4,1 63,41 8,7
27. Mrz 18 3 8,4 147,8 5319 260 4 65 8,8
28. Mrz 18 3 7,9 169,1 11405 240 3,8 63,16 8,9
29. Mrz 18 3 7,9 164,6 5925 240 3,8 63,16 9,1
30. Mrz 18 7 8,3 165 896 333 1808 148,1 5428 240 4,3 55,81 55,7 302,34 4,16 22,58 2,02 2,96 39,66 9,3
31. Mrz 18 3 8,6 87,3 4659 240 4,2 57,14 9,4
01. Apr 18 3 8,7 169,7 6438 230 4,2 54,76 9,6
02. Apr 18 7 8,6 150,4 3807 270 4,3 62,79 9,7
03. Apr 18 1 9,0 75,7 75,7 3665 3665 260 4,2 61,9 9,8
04. Apr 18 1 9,1 74,1 74,1 3568 3568 250 4,1 60,98 9,9
05. Apr 18 3 9,4 210 1054 420 2107 182,5 5017 250 4 62,5 56,7 284,46 5,14 25,79 2,00 3,70 40,86 10,1
06. Apr 18 1 9,1 77,3 77,3 3617 3617 240 4,1 58,54 10,2
07. Apr 18 1 9,4 72,5 72,5 3595 3595 220 4,1 53,66 10,3
08. Apr 18 1 9,6 65,6 65,6 3519 3519 230 4 57,5 10,4
09. Apr 18 1 9,7 65,2 65,2 3634 3634 250 3,9 64,1 10,5
10. Apr 18 3 9,9 99,6 4143 240 3,8 63,16 10,6
11. Apr 18 1 9,9 220 780 472 1673 779,9 70,7 70,7 3545 3545 230 3,9 58,97 71,2 252,4 5,9 20,92 2,15 3,09 37,29 10,7
12. Apr 18 1 10,8 66,9 66,9 3347 3347 230 4 57,5 10,8
13. Apr 18 1 10,3 81,4 81,4 3746 3746 220 3,9 56,41 10,9
14. Apr 18 1 10,3 87,3 87,3 3970 3970 250 3,8 65,79 11,0
15. Apr 18 1 10,3 74,7 74,7 4266 4266 250 3,7 67,57 11,1
16. Apr 18 3 10,5 176,9 5875 240 3,6 66,67 11,2
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

17. Apr 18 7 10,7 245 1059 509 2199 162,6 4321 240 4 60 76,5 330,56 6,1 26,36 2,08 3,20 40,16 11,4
18. Apr 18 1 10,8 74,7 74,7 3914 3914 270 3,9 69,23 11,4
19. Apr 18 1 10,9 100,4 100,4 5374 5374 260 3,7 70,27 11,5
20. Apr 18 1 10,5 86,9 86,9 4259 4259 250 3,9 64,1 11,6
21. Apr 18 1 11,0 77,8 77,8 3894 3894 260 3,9 66,67 11,8
22. Apr 18 1 11,2 77,4 77,4 3828 3828 270 4 67,5 11,9
23. Apr 18 1 11,3 245 934 603 2298 933,7 79 79 3811 3811 280 4 70 60 228,66 7,07 26,94 2,46 4,08 34,65 12,0
24. Apr 18 1 11,5 79,1 79,1 3793 3793 280 4 70 12,1
25. Apr 18 1 11,6 76,5 76,5 3846 3846 280 4,1 68,29 12,2
26. Apr 18 1 11,8 77,8 77,8 3768 3768 290 4 72,5 12,2
27. Apr 18 1 11,8 76,6 76,6 3778 3778 280 4,2 66,67 12,3
28. Apr 18 1 11,9 72,7 72,7 3820 3820 290 4,1 70,73 12,4
29. Apr 18 1 11,9 245 921 468 1760 921,2 76,7 76,7 3760 3760 290 4,2 69,05 62,3 234,25 6,59 24,78 1,91 3,93 37,18 12,5
30. Apr 18 1 12,0 90,1 90,1 3916 3916 280 4,2 66,67 12,5
01. Mai 18 1 12,0 70,9 70,9 3677 3677 300 4,1 73,17 12,7
02. Mai 18 1 12,2 71,4 71,4 3889 3889 290 4,2 69,05 12,8
03. Mai 18 1 12,3 77,1 77,1 3763 3763 300 4,2 71,43 12,9
04. Mai 18 1 12,4 78,6 78,6 3776 3776 300 4 75 13,0
05. Mai 18 1 12,5 205 782 433 1651 781,67 80,6 80,6 3813 3813 250 4,2 59,52 61,4 234,12 5,9 22,5 2,11 3,34 34,75 13,1
06. Mai 18 1 12,4 73,6 73,6 3742 3742 260 4,1 63,41 13,1
07. Mai 18 1 12,6 72,4 72,4 3714 3714 270 4,1 65,85 13,2
08. Mai 18 1 12,7 71,2 71,2 3712 3712 280 4 70 13,3
09. Mai 18 1 12,8 72,2 72,2 3589 3589 280 4 70 13,4
10. Mai 18 3 12,8 98,2 4134 250 4 62,5 13,6
11. Mai 18 1 12,9 240 868 480 1736 867,84 77 77 3616 3616 280 4 70 65,7 237,57 5,74 20,76 2,00 3,65 41,81 13,7
12. Mai 18 1 13,0 77,8 77,8 3743 3743 300 3,9 76,92 13,8
13. Mai 18 4 13,0 156,6 6309 300 3,9 76,92 14,0
14. Mai 18 7 13,8 163,3 5455 280 3,8 73,68 14,2
15. Mai 18 4 13,5 171,4 6123 290 4,1 70,73 14,2
16. Mai 18 3 13,7 180,8 12041 300 4,2 71,43 14,3
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

17. Mai 18 3 13,5 150 1139 265 2013 180,2 7595 250 3,9 64,1 29,2 221,77 3,08 23,39 1,77 5,14 48,70 14,3
18. Mai 18 7 13,7 161 5045 280 4,4 63,64 14,4
19. Mai 18 4 13,5 164,2 5933 300 4,3 69,77 14,5
20. Mai 18 3 13,7 69,5 3557 270 3,9 69,23 14,6
21. Mai 18 7 13,5 146,2 3829 300 4,2 71,43 14,7
22. Mai 18 1 13,5 96,6 96,6 4309 4309 290 4,1 70,73 14,8
23. Mai 18 4 15,9 215 1447 397 2672 157,8 6730 280 4,1 68,29 47,2 317,66 5,13 34,52 1,85 4,56 41,91 14,9
24. Mai 18 4 14,5 156,2 7812 260 4,1 63,41 14,9
25. Mai 18 3 14,5 156,2 5649 280 4,1 68,29 14,9
26. Mai 18 1 16,3 78,4 78,4 3917 3917 300 4,2 71,43 15,0
27. Mai 18 1 14,6 74,6 74,6 3595 3595 280 4,2 66,67 14,9
28. Mai 18 1 14,3 73,4 73,4 3558 3558 280 4,1 68,29 15,0
29. Mai 18 1 14,4 245 830 538 1822 829,82 77,8 77,8 3387 3387 260 4,1 63,41 61,2 207,28 7,12 24,12 2,20 4,00 34,41 15,1
30. Mai 18 1 14,5 76,1 76,1 3632 3632 270 3,9 69,23 15,3
31. Mai 18 4 14,9 150,9 5188 260 4 65 15,4
01. Jun 18 3 15,0 145,1 4631 280 3,9 71,79 15,5
02. Jun 18 3 15,0 83,2 3705 260 4 65 15,6
03. Jun 18 1 14,8 73,3 73,3 3491 3491 260 3,9 66,67 15,6
04. Jun 18 1 15,0 230 810 436 1535 809,83 70,8 70,8 3521 3521 250 4 62,5 64,2 226,05 6,22 21,9 1,90 3,58 36,98 15,7
05. Jun 18 1 15,0 71 71 3517 3517 280 3,8 73,68 15,8
06. Jun 18 1 15,3 74,6 74,6 3504 3504 280 3,8 73,68 15,8
07. Jun 18 4 15,5 75,4 3552 260 3,7 70,27 15,9
08. Jun 18 4 15,4 78,5 3658 240 3,9 61,54 15,9
09. Jun 18 4 15,5 183,9 4786 260 3,6 72,22 16,0
10. Jun 18 7 15,6 235 910 665 2574 131,8 3871 270 3,6 75 62,3 241,16 7,27 28,14 2,83 3,77 32,32 16,0
11. Jun 18 4 15,7 165,4 5883 240 3,8 63,16 16,0
12. Jun 18 4 16,4 175,8 9308 260 3,8 68,42 16,0
13. Jun 18 3 16,9 181,3 9312 220 5 44 16,0
14. Jun 18 7 16,1 162,6 5242 230 5,7 40,35 15,9
15. Jun 18 1 15,9 78,5 78,5 4073 4073 240 5,4 44,44 15,9
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

16. Jun 18 1 15,8 205 778 351 1333 778,39 78 78 3797 3797 220 5,4 40,74 55,8 211,87 5,29 20,09 1,71 3,67 38,75 15,9
17. Jun 18 1 15,6 76,6 76,6 3661 3661 210 5,1 41,18 16,0
18. Jun 18 1 16,0 77,8 77,8 3609 3609 200 5 40 16,0
19. Jun 18 1 15,9 76,4 76,4 3609 3609 210 4,9 42,86 16,0
20. Jun 18 1 16,1 78,7 78,7 3637 3637 200 4,9 40,82 16,0
21. Jun 18 1 16,2 122,8 122,8 4160 4160 210 4,6 45,65 16,0
22. Jun 18 4 16,1 250 990 510 2020 110,2 3960 210 4,2 50 57,9 229,28 7,13 28,23 2,04 4,32 35,06 16,0
23. Jun 18 1 15,7 83,5 83,5 2956 2956 200 4,4 45,45 16,1
24. Jun 18 1 15,7 78,9 78,9 3912 3912 200 4,3 46,51 16,1
25. Jun 18 1 16,2 73 73 3422 3422 200 4,3 46,51 16,2
26. Jun 18 1 15,8 74,3 74,3 3542 3542 200 4,3 46,51 16,2
27. Jun 18 4 15,8 160,9 4373 200 4,4 45,45 16,2
28. Jun 18 3 16,0 140 1480 268 2834 173,3 10573 200 4,5 44,44 38,9 411,29 2,59 27,38 1,91 3,60 54,05 16,3
29. Jun 18 7 16,3 161 5788 210 4,2 50 16,3
30. Jun 18 7 16,2 136,2 4415 200 4,2 47,62 16,3
01. Jul 18 1 15,9 81,2 81,2 3633 3633 210 4,2 50 16,3
02. Jul 18 1 15,9 78,1 78,1 3640 3640 200 4,3 46,51 16,3
03. Jul 18 1 16,0 77,3 77,3 3552 3552 220 4,2 52,38 16,4
04. Jul 18 4 16,4 240 942 564 2214 124,9 3925 200 4,2 47,62 63,4 248,85 7,05 27,67 2,35 3,79 34,04 16,4
05. Jul 18 1 16,4 100,2 100,2 3577 3577 200 4,2 47,62 16,5
06. Jul 18 3 16,4 181 10800 210 4,3 48,84 16,5
07. Jul 18 7 16,7 143,2 5118 220 4,2 52,38 16,5
08. Jul 18 1 16,4 81,6 81,6 3556 3556 230 4,2 54,76 16,5
09. Jul 18 1 16,4 83,5 83,5 3520 3520 220 4,2 52,38 16,6
10. Jul 18 4 16,4 220 1085 508 2504 179,8 4930 210 4,1 51,22 60,5 298,27 5,94 29,28 2,31 3,64 37,04 16,7
11. Jul 18 7 16,5 150,7 3990 200 4,3 46,51 16,8
12. Jul 18 1 16,4 88,4 88,4 3552 3552 235 4,2 55,95 16,9
13. Jul 18 1 16,3 87,8 87,8 3512 3512 230 4 57,5 16,9
14. Jul 18 1 16,3 90,5 90,5 3487 3487 230 4,2 54,76 17,0
15. Jul 18 4 16,3 95,6 3774 230 4,2 54,76 17,1
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

16. Jul 18 4 16,7 270 1048 603 2341 150,1 3883 230 4,4 52,27 66,8 259,38 7 27,18 2,23 4,04 38,57 17,2
17. Jul 18 7 16,6 122,3 3675 235 4,4 53,41 17,3
18. Jul 18 1 16,7 79,1 79,1 3563 3563 230 4,8 47,92 17,3
19. Jul 18 1 16,7 79,1 79,1 3546 3546 250 4,5 55,56 17,4
20. Jul 18 1 16,7 81,3 81,3 3460 3460 250 4,6 54,35 17,5
21. Jul 18 3 16,9 149,3 7543 250 4,8 52,08 17,6
22. Jul 18 3 17,9 135 1180 264 2307 180 8738 255 5 51 41,8 365,25 2,84 24,82 1,96 3,23 47,54 17,7
23. Jul 18 4 17,7 184,6 7866 260 5 52 17,6
24. Jul 18 7 17,6 152,5 4807 280 5,2 53,85 17,7
25. Jul 18 4 17,2 178,1 4180 280 5,2 53,85 17,7
26. Jul 18 7 17,3 150 3859 280 5,2 53,85 17,7
27. Jul 18 1 17,3 85,4 85,4 3551 3551 280 5,2 53,85 17,8
28. Jul 18 4 17,4 130 751 238 1376 174,3 5780 280 5,1 54,9 70,2 405,76 3,56 20,58 1,83 1,85 36,52 17,9
29. Jul 18 7 17,8 144,7 4717 280 5,2 53,85 17,9
30. Jul 18 1 17,7 77,1 77,1 3461 3461 280 5 56 17,9
31. Jul 18 1 17,6 76,1 76,1 3462 3462 260 5,3 49,06 17,9

01. Aug 18 1 17,8 83,4 83,4 3576 3576 240 5,5 43,64 18,0
02. Aug 18 1 17,9 84,2 84,2 3532 3532 240 5,6 42,86 18,0
03. Aug 18 1 18,0 250 909 567 2060 908,5 93,1 93,1 3634 3634 250 5,3 47,17 88,5 321,61 6,98 25,37 2,27 2,82 35,82 18,0
04. Aug 18 1 17,9 83,4 83,4 3357 3357 250 5,1 49,02 18,0
05. Aug 18 1 17,8 81,9 81,9 3159 3159 260 5,1 50,98 18,0
06. Aug 18 1 17,8 81,5 81,5 3412 3412 240 5 48 18,0
07. Aug 18 1 17,9 88,2 88,2 3399 3399 240 4,9 48,98 18,0
08. Aug 18 1 17,8 80,5 80,5 3399 3399 240 4,7 51,06 18,0
09. Aug 18 3 18,0 240 1246 521 2705 148,9 5192 230 4,7 48,94 58,5 303,73 6,1 31,67 2,17 4,10 39,34 18,0
10. Aug 18 3 19,1 177,9 7292 220 4,2 52,38 18,0
11. Aug 18 7 18,0 126,4 3678 250 4,9 51,02 17,9
12. Aug 18 1 17,8 75,9 75,9 3033 3033 225 4,5 50 17,9
13. Aug 18 3 17,8 155,6 6367 220 4,3 51,16 17,9
14. Aug 18 7 18,5 144,9 3792 220 4,3 51,16 17,9
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

15. Aug 18 1 17,7 250 755 432 1305 755 74,9 74,9 3020 3020 225 4,4 51,14 67,6 204,15 5,56 16,79 1,73 3,70 44,96 17,9
16. Aug 18 1 17,7 73,1 73,1 3143 3143 200 4,3 46,51 17,9
17. Aug 18 1 17,8 74,2 74,2 3113 3113 220 4 55 17,9
18. Aug 18 1 17,8 77,5 77,5 3117 3117 215 3,9 55,13 17,9
19. Aug 18 1 17,9 81,9 81,9 3237 3237 210 3,9 53,85 17,8
20. Aug 18 1 17,8 80,6 80,6 3148 3148 200 3,8 52,63 17,8
21. Aug 18 1 18,0 250 822 511 1680 822 83,6 83,6 3288 3288 200 3,8 52,63 64,2 211,09 6,56 21,57 2,04 3,89 38,11 17,8
22. Aug 18 1 18,0 81,6 81,6 3209 3209 200 3,7 54,05 17,7
23. Aug 18 1 18,0 82,7 82,7 3149 3149 210 3,7 56,76 17,7
24. Aug 18 3 18,0 165,2 7323 200 3,8 52,63 17,6
25. Aug 18 3 18,2 147,7 4601 210 3,8 55,26 17,6
26. Aug 18 1 17,8 75,7 75,7 3626 3626 215 4 53,75 17,5
27. Aug 18 1 17,5 240 701 449 1312 701,04 76,6 76,6 2921 2921 210 4 52,5 61,2 178,77 6,19 18,08 1,87 3,92 38,77 17,5
28. Aug 18 1 17,7 77,5 77,5 3220 3220 230 3,7 62,16 17,4
29. Aug 18 3 17,7 168,6 6094 210 3,7 56,76 17,4
30. Aug 18 3 18,2 146,1 4396 220 3,7 59,46 17,3
31. Aug 18 3 17,7 189,2 8724 215 3,7 58,11 17,3
01. Sep 18 3 16,8 153,4 6558 210 3,5 60 17,2
02. Sep 18 3 17,5 220 861 297 1162 94,1 3912 220 3,6 61,11 48,3 188,95 4,71 18,43 1,35 4,55 46,71 17,2
03. Sep 18 3 17,5 159 5538 220 3,7 59,46 17,2
04. Sep 18 7 17,6 157,1 5703 205 3,5 58,57 17,2
05. Sep 18 7 17,3 157,2 4183 215 3,7 58,11 17,1
06. Sep 18 1 17,4 83,1 83,1 3525 3525 220 3,6 61,11 17,1
07. Sep 18 1 17,4 86,2 86,2 3485 3485 210 3,6 58,33 17,1
08. Sep 18 1 17,2 225 783 473 1646 782,78 88,1 88,1 3479 3479 215 3,5 61,43 67,6 235,18 6,44 22,4 2,10 3,33 34,94 17,1
09. Sep 18 1 16,9 83,7 83,7 3588 3588 210 3,4 61,76 17,1
10. Sep 18 1 16,9 82,4 82,4 3728 3728 210 3,4 61,76 17,1
11. Sep 18 1 17,1 85,7 85,7 3491 3491 200 3,7 54,05 17,0
12. Sep 18 1 17,2 85 85 3387 3387 190 3,6 52,78 17,0
13. Sep 18 3 17,2 149,3 4549 195 3,7 52,7 16,9
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

14. Sep 18 3 17,2 180 1050 375 2187 152,4 5832 190 3,5 54,29 57,6 335,92 4,29 25,02 2,08 3,13 41,96 16,9
15. Sep 18 7 16,9 157,7 4396 200 3,7 54,05 16,8
16. Sep 18 7 16,8 116,4 3658 215 3,8 56,58 16,8
17. Sep 18 1 17,0 79,7 79,7 3379 3379 215 3,8 56,58 16,7
18. Sep 18 1 17,0 81 81 3653 3653 225 3,8 59,21 16,6
19. Sep 18 1 17,4 84,7 84,7 3438 3438 200 3,8 52,63 16,5
20. Sep 18 1 17,2 230 810 492 1732 809,83 82,2 82,2 3521 3521 220 3,9 56,41 61 214,78 6,07 21,37 2,14 3,77 37,89 16,4
21. Sep 18 1 17,2 84,7 84,7 3461 3461 205 3,9 52,56 16,3
22. Sep 18 3 16,9 151,5 4482 220 3,7 59,46 16,1
23. Sep 18 3 16,8 156,8 9460 220 3,7 59,46 16,0
24. Sep 18 7 16,7 152,5 4639 210 3,9 53,85 16,0
25. Sep 18 1 16,6 84,4 84,4 3274 3274 230 4,2 54,76 15,9
26. Sep 18 1 16,2 205 674 423 1390 673,84 91,9 91,9 3287 3287 235 3,8 61,84 50,4 165,66 5,89 19,36 2,06 4,07 34,80 15,8
27. Sep 18 1 16,2 78,2 78,2 3342 3342 230 3,8 60,53 15,8
28. Sep 18 1 16,3 82,2 82,2 3475 3475 230 3,7 62,16 15,7
29. Sep 18 1 16,2 80 80 3168 3168 235 3,9 60,26 15,7
30. Sep 18 3 15,9 147,5 3720 240 3,8 63,16 15,6
01. Okt 18 3 15,6 143,5 5002 235 4 58,75 15,6
02. Okt 18 7 15,8 210 772 434 1595 146,7 3675 250 4,1 60,98 59,4 218,3 5,6 20,58 2,07 3,54 37,50 15,6
03. Okt 18 1 15,7 83,2 83,2 3121 3121 265 3,9 67,95 15,5
04. Okt 18 1 15,6 83,9 83,9 3168 3168 260 3,9 66,67 15,5
05. Okt 18 1 15,5 82,6 82,6 3136 3136 230 3,8 60,53 15,5
06. Okt 18 1 15,4 85,2 85,2 3134 3134 240 4,2 57,14 15,4
07. Okt 18 1 15,6 81 81 3166 3166 245 4,4 55,68 15,4
08. Okt 18 1 15,7 250 806 627 2022 806,25 77,1 77,1 3225 3225 250 4 62,5 70,2 226,4 7,22 23,28 2,51 3,56 34,63 15,3
09. Okt 18 1 15,6 83,6 83,6 3288 3288 240 4 60 15,3
10. Okt 18 1 15,6 84 84 3271 3271 250 4,1 60,98 15,2
11. Okt 18 1 15,6 84,7 84,7 3345 3345 240 4 60 15,1
12. Okt 18 1 15,7 93,7 93,7 3345 3345 240 4,3 55,81 15,1
13. Okt 18 1 15,4 90,5 90,5 3329 3329 280 4,3 65,12 15,0
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

14. Okt 18 1 15,2 340 1112 585 1913 1111,8 83,7 83,7 3270 3270 270 4,3 62,79 79,1 258,66 8,41 27,5 1,72 4,30 40,43 14,9
15. Okt 18 1 15,3 84,6 84,6 3295 3295 270 4,3 62,79 14,3
16. Okt 18 1 15,2 80 80 3362 3362 260 4,3 60,47 14,1
17. Okt 18 1 15,2 86,7 86,7 3251 3251 260 4,2 61,9 14,0
18. Okt 18 1 15,4 82,9 82,9 3217 3217 260 4,2 61,9 13,9
19. Okt 18 1 15,2 84,5 84,5 3244 3244 220 4,2 52,38 13,8
20. Okt 18 1 14,9 240 749 535 1670 749,28 88,9 88,9 3122 3122 240 4,2 57,14 64,9 202,62 6,79 21,2 2,23 3,70 35,35 13,7
21. Okt 18 1 14,8 81,5 81,5 3137 3137 260 4,1 63,41 13,6
22. Okt 18 1 14,5 71,4 71,4 3041 3041 285 4,3 66,28 13,5
23. Okt 18 1 14,8 73 73 3121 3121 270 4 67,5 13,4
24. Okt 18 3 14,6 149,7 5096 240 4,1 58,54 13,3
25. Okt 18 7 14,7 145,5 3466 270 4 67,5 13,3
26. Okt 18 3 14,7 260 846 577 1878 84 3254 240 4,1 58,54 33,6 109,33 5,73 18,65 2,22 7,74 45,38 13,2
27. Okt 18 3 13,4 180,6 12548 260 4 65 13,2
28. Okt 18 6 7,5 177,4 9060 260 3,8 68,42 13,2
29. Okt 18 7 12,9 143,5 5017 280 4,1 68,29 13,6
30. Okt 18 1 13,7 82,8 82,8 3431 3431 260 4,3 60,47 13,6
31. Okt 18 1 13,7 80,8 80,8 3292 3292 280 4,2 66,67 13,6
01. Nov 18 1 13,6 210 657 430 1345 657,09 82,3 82,3 3129 3129 250 4,2 59,52 67,2 210,27 6,18 19,34 2,05 3,13 33,98 13,6
02. Nov 18 1 13,5 78,5 78,5 3203 3203 240 4,1 58,54 13,5
03. Nov 18 1 13,6 82,5 82,5 3178 3178 260 3,9 66,67 13,5
04. Nov 18 1 13,6 82,5 82,5 3242 3242 250 3,9 64,1 13,4
05. Nov 18 1 13,7 79,4 79,4 3282 3282 270 3,8 71,05 13,4
06. Nov 18 1 13,6 87,4 87,4 3369 3369 260 3,8 68,42 13,3
07. Nov 18 1 13,7 360 1208 622 2087 1207,8 86,9 86,9 3355 3355 220 3,8 57,89 64,9 217,74 6,88 23,08 1,73 5,55 52,33 13,2
08. Nov 18 1 13,8 82,3 82,3 3249 3249 240 3,8 63,16 13,1
09. Nov 18 1 13,8 83,5 83,5 3135 3135 260 3,8 68,42 13,0
10. Nov 18 1 13,5 82,4 82,4 3179 3179 240 3,8 63,16 12,9
11. Nov 18 1 13,4 78,5 78,5 3174 3174 260 3,8 68,42 12,8
12. Nov 18 1 13,2 75,2 75,2 3226 3226 230 3,8 60,53 12,7
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

13. Nov 18 1 13,5 320 1070 583 1950 1070,4 77,6 77,6 3345 3345 250 3,7 67,57 67,9 227,13 6,76 22,61 1,82 4,71 47,34 12,6
14. Nov 18 1 13,4 76,5 76,5 3409 3409 250 3,7 67,57 12,3
15. Nov 18 1 13,3 77,6 77,6 3203 3203 240 3,5 68,57 12,1
16. Nov 18 2 13,0 80,8 80,8 3239 3239 250 3,7 67,57 12,0
17. Nov 18 1 12,7 84,9 84,9 3247 3247 220 3,9 56,41 11,9
18. Nov 18 1 12,5 84,3 84,3 3266 3266 230 3,8 60,53 11,7
19. Nov 18 1 12,4 310 1014 543 1776 1014 77,4 77,4 3271 3271 250 3,6 69,44 71,3 233,22 7,05 23,06 1,75 4,35 43,97 11,6
20. Nov 18 1 12,4 74,6 74,6 3287 3287 240 3,6 66,67 11,4
21. Nov 18 1 12,5 81,2 81,2 3380 3380 260 3,6 72,22 11,2
22. Nov 18 1 12,4 75,5 75,5 3232 3232 250 3,5 71,43 11,1
23. Nov 18 3 12,3 78,1 3296 250 3,6 69,44 11,0
24. Nov 18 3 11,9 140,8 4112 270 3,6 75 11,0
25. Nov 18 7 11,9 340 1267 650 2423 123,2 3727 280 3,7 75,68 65,6 244,49 7,31 27,24 1,91 5,18 46,51 10,9
26. Nov 18 3 11,7 176,4 10633 270 3,8 71,05 10,7
27. Nov 18 6 9,4 151,4 8071 260 3,8 68,42 10,6
28. Nov 18 5 11,1 159 4790 280 4 70 10,7
29. Nov 18 2 11,4 84,6 84,6 3756 3756 270 4,2 64,29 10,7
30. Nov 18 3 11,4 166,6 7528 300 4 75 10,7
01. Dez 18 3 10,5 170 759 306 1366 104,2 4464 290 3,9 74,36 44 196,42 4,18 18,66 1,80 3,86 40,67 10,6
02. Dez 18 3 11,2 177,7 9783 310 4,1 75,61 10,6
03. Dez 18 3 9,4 164,3 10867 260 3,6 72,22 10,6
04. Dez 18 3 9,9 173,9 6419 260 3,5 74,29 10,6
05. Dez 18 7 11,1 150,7 4413 300 4,1 73,17 10,7
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

06. Dez 18 1 11,2 82,3 82,3 3700 3700 320 4,1 78,05 10,6
07. Dez 18 3 11,8 230 1481 478 3077 155,5 6438 300 4,2 71,43 57,2 368,25 5,71 36,76 2,08 4,02 40,28 10,5
08. Dez 18 3 10,4 149,4 4939 260 3,7 70,27 10,4
09. Dez 18 3 8,8 176,6 10022 260 3,6 72,22 10,2
10. Dez 18 3 10,1 145,2 5413 260 3,8 68,42 10,3
11. Dez 18 7 11,2 60,6 3835 300 4 75 10,0
12. Dez 18 3 11,1 138,5 5056 280 4,2 66,67 9,9
13. Dez 18 7 11 295 1055 514 1838 60,2 3575 260 4,2 61,9 54 193,05 5,89 21,06 1,74 5,46 50,08 9,8
14. Dez 18 2 11 59 59 3444 3444 280 4 70 9,7
15. Dez 18 2 10,6 55,5 55,5 3299 3299 260 4 65 9,7
16. Dez 18 6 10,4 57,3 3353 250 3,8 65,79 9,6
17. Dez 18 5 10,4 152,2 5570 260 3,6 72,22 9,3
18. Dez 18 7 10,1 132,8 3677 240 3,8 63,16 9,3
19. Dez 18 3 10,6 290 1552 530 2837 156,8 5352 260 3,7 70,27 52,5 280,98 6,36 34,04 1,83 5,52 45,60
20. Dez 18 3 8,8 115,4 3906 240 3,4 70,59
21. Dez 18 3 10,7 171,7 6979 250 3,5 71,43
22. Dez 18 3 8,4 178 11736 240 3,4 70,59
23. Dez 18 3 9,2 179,2 10235 230 3,3 69,7
24. Dez 18 3 6,7 180,7 9149 230 3,3 69,7
25. Dez 18 3 9,4 165 867 308 1618 158,3 5254 240 3,5 68,57 51 267,95 3,9 20,49 1,87 3,24 42,31
26. Dez 18 3 9,9 148,8 5054 230 3,5 65,71
27. Dez 18 2 10 89,4 89,4 3934 3934 240 3,6 66,67
28. Dez 18 1 10 84,8 84,8 3786 3786 250 3,7 67,57
29. Dez 18 3 9,9 152,8 5527 260 3,6 72,22
30. Dez 18 3 6,5 153,6 5526 240 3,4 70,59
31. Dez 18 3 9,5 160 1112 265 1841 163 6949 260 3,5 74,29 52,8 366,9 3,22 22,4 1,66 3,03 49,69
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°C mg/l kg/d mg/l kg/d kg/d l/s l/s m³/d m³/d ml/l g/l mg/l mg/l kg/d mg/l  - - - °C

Schlamm Nährstoffe Verhältnisse

Mittel 12 208 960 411 1.880 845 107 76 4.948 3.659 257 4 65 52 238 5 24 2,0 4,2 40,3 7,3 min 
Max 19 365 1.932 665 3.077 1.239 189 159 12.620 5.374 360 6 91 95 465 8 37 4,0 7,7 72,0 18,0 max
85%-Wert 17 250 1.147 533 2.308 946 147 84 6.696 4.084 280 4 73 67 291 7 28 2,3 5,1 47,4 12,5 mittel 
MIN 53 53
99%-Wert 180 137 11.469 4.704
Anzahl 1096 183 183 183 183 76 1096 489 1096 489 1096 1096 1096 182 182 183 183 183 182 183
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ANLAGE 2: BEMESSUNG BELEBUNG (BB) MIT BEIDEN NACHKLÄRBECKEN 

(NKB) 
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ANLAGE 3: VORHANDENE RETENSIONSRÄUME 
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III. HYDRAULISCHE BERECHNUNG 

1. GRUNDLAGEN 

Die hydrotechnische Berechnung für Abwasserkanäle und –leitungen wird auf der Grundlage 

des Arbeitsblattes A 110 der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV) vom August 1988 [13] 

durchgeführt und beruht im Wesentlichen auf den Gleichungen von Prandtl und Colebrook. 

 

Das Tabellenbuch zur hydraulischen Berechnung nach ATV Arbeitsblatt A 110 von K. J. Ueker 

/ P. Unger, wird ergänzend als Arbeitshilfsmittel verwendet [14]. Zusätzlich und für sonstige 

hydrotechnische Berechnungen werden die Schneider Bautabellen [15] zugrunde gelegt. 

 

Bereits in der Bemessung der Erweiterung der Kläranlage Mainburg (November 1999) wurde 

ein hydraulischer Maximallastfall mit Qmax,max = 177 l/s ≜ 637 m³/h berechnet.  

Aus den Ergebnissen lässt sich eindeutig erkennen, dass ein Qmax von 185 l/s im Zulauf keine 

hydraulischen Engpässe schafft.  

Die Nachweise im Zulauf mit mechanischer Reinigung und für das 2. Nachklärbecken werden 

geführt.  

 

2. HOCHWASSERSPIEGEL ABENS 

2.1. Auslauf Vorfluter bis Ablaufmengenmessung 

Annahme: Rohrleitung eingestaut 

HW100 Auslauf = 413,25 müNN 

Qmax = 185 l/s 

DN 800 
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v = 0,37 m/s 

∆l = 280 m 

I = 1/5500 

∆h = 280/5500 = 0,05 m 

 WSPmax = 413,25 + 0,05 = 413,30 m  

 

Rohrleitung eingestaut 

Qmax = 185 l/s 

DN 500 

Kb = 0,50 mm 

v = 0,94 m/s 

∆l = 45 m 

I = 1/540 

∆h = 45/540 = 0,08 m 

 WSPmax = 413,30 + 0,08 = 413,38 m  

 

2.2. MID Ablaufmengenmessung 

Rohrleitung eingestaut 

Qmax = 185 l/s 

DN 400 DN 500 

kb = 0,25 mm Kb = 0,25 mm 

v = 1,47 m/s 0,94 m/s 
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∆l = 3 m 1,5 m 

I = 1/195 1/600 

ςe = 0,5 

 

 

ςges = 0,5 

ςe = 1,2 · (1 – 0,1963/0,1257)² = 0,35 

ςs = 0,3 

ςa = 1,0 

ςges = 1,65 

∆h1 = 3/195 + 0,5 · 1,42²/19,62 = 0,07 m ∆h2 = 1,5/600 + 1,65 · 0,94²/19,62 = 0,08 m 

∆h = ∆h1 + ∆h2 = 0,15 m  

WSPmax = 413,38 + 0,15 = 413,53 < 414,17 = WSP NKB 1 

 

2.3. MID Ablaufmengenmessung bis NKB 2 

Zulauf MID: RS = 411,70 

DN 300: Rohrscheitel: 411,70 + 0,3 = 412,00 m < WSPmax = 413,53 m 

→ Rohrleitung eingestaut Rohrleitung im Freispiegel (Normalfall) 

Qmax,max = 45 l/s ∆hgeo RS: 412,40 – 411,70 = 0,7 m 

DN 300 I = 0,7/75 = 1/107 

Kb = 0,50 mm Qvoll = 118 l/s 

v = 0,64 m/s Qt = 45 l/s 

∆l = 75 m Qt/Qv = 45/118 = 0,381 



Stadt Unternehmen Mainburg  
Kläranlage Mainburg – 27.000 EW   
Wasserrechtsantrag – Verlängerung der Erlaubnis 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

       

Seite 39 

 

  

I = 1/690  

∆h = 75/690 = 0,11 m → ht/d = 0,427 

WSPmax = 413,53 + 0,11 = 413,64  

   < 413,80 = Sohle Rinne NKB 

HT = 0,427 · 0,3 = 0,13 m 

 Hochwasser der Abens wirkt sich nicht auf die Nachklärbecken 1 und 2 aus, d.h. kein Rück-

stau in die Nachklärbecken 

 

2.4. Ablaufrinne NKB 2 

Normalbetrieb 

Q = Qm/2 = 22,5 l/s 

(Zulauf von 2 Seiten) 

l = lR/2 = 21 m (Zulauf von 2 Seiten) 

b = 0,40 m (Stahlkonstruktion) 

t = 0,35 m 

kST = 80 m1/3/s 

v = KST · rhy
2/3 · Ie1/2 

  Ie = (v/(KST · rhy2/3))² 

 

1. Iteration: 

Annahme: h1 = 0,15 m 

A = 0,15 · 0,40 = 0,06 m² 

lu  = 2 x 0,15 + 0,40 = 0,70 m 

 rhy  = 0,06/0,7 = 0,085 m 
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v  = 0,023/0,06 = 0,38 m/s 

Ie = (0,38/(80 · 0,0850,66))² = 1 / 1.730 

 h2  = 21/1730 = 0,012 m 

h3  = 0,38²/19,62 = 0,007 m 

hges = 0,15 + 0,012 + 0,007 + 0,007 = 0,17 m < 0,35 m (Höhe Ablaufrinne) 

 

2. Iteration: 

h1  = 0,10 m 

A = 0,10 · 0,40 = 0,04 m² 

lu  = 2 x 0,1 + 0,40 = 0,60 m 

 rhy  = 0,04/0,6 = 0,066 m 

v  = 0,023/0,04 = 0,58 m/s 

Ie = (0,58/(80 · 0,0660,66))² = 1 / 526 

 h2  = 21/526 = 0,04 m 

h3  = 0,58²/19,62 = 0,02 m 

hges = 0,10 + 0,04 + 0,02 = 0,16 m < 0,35 m (Höhe Ablaufrinne) 

 Ablaufrinne ist ausreichend dimensioniert 

 

2.5. Überlaufschwelle NKB-Ablaufrinne 

Normalbetrieb 

Einseitige Überlaufschwelle: 

l = 41,5 m 

Q = 45 l/s = 162 m³/h 
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 Schwellenbeschickung: 

qs = 162/49,5 = 3,9 m³(m · h) < 20 m³/(m · h) 

gewählt: Form A, DIN 19558: h = 0,020 m 

 gewählt: Höhe Schwelle: 414,15 m 

 WSPmax, NKB2 = 414,15 + 0,02 = 414,17 m ≜ WSPmax,NKB1 

 

2.6. NKB bis Ablaufschacht Belebung 

Qmax = 1,75 · 45 = 80 l/s    Qmaxmax = 2 · 45 = 90 l/s 

DN 350      DN 350  

kb = 0,25 mm      kb = 0,25 mm 

v = 0,84 m/s      v = 0,94 m/s 

l = 11 m      l = 11 m 

I = 1/ 500      I = 1/400 

ςv = 0,5 

ςa = 1,0 

ςK = 2 x 0,15 

ςges = 1,8      ςges = 1,8 

∆h1 = 11/500+1,8 · 0,84²/19,62 = 0,09 m     ∆h1=11/400+1,8·0,94²/19,62=0,11m 

 

Qmax =  80 l/s      Qmax = 90 l/s 

DN 400      DN 400  

kb = 0,25 mm      kb = 0,25 mm 

v = 0,63 m/s      v = 0,72 m/s 
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l = 30 m      l = 30 m 

I = 1/ 1000      I = 1/800 

ςe = 0,5 

ςK = 3 x 0,15 

ςges = 1,0       

∆h2 = 30/1000+1,0 · 0,63²/19,62 = 0,05 m     ∆h2= 30/800+1,0·0,72²/19,62=0,06 m 

∆h = 0,09 + 0,05 = 0,14 m       ∆h= 0,11 + 0,06 = 0,17 m 

WSP = 414,17 + 0,14 = 414,31 m   WSP = 414,17 + 0,17 = 414,34 m  

< ÜS = 419,70 m 

 Kein Rückstau in die Biologie 

 

3. ZULAUF KA MIT MECHANISCHER REINIGUNG 

3.1. Ablaufschwelle in VKB 

Annahme: Rohrleitung eingestaut 

Qmax = 185 l/s 

B = 5,70 m 

µ = 0,59 m 

hü = 0,48584 · (0,185/(0,59 · 5,7))2/3 = 0,07 m 

entspricht Überlaufhöhe Entwurf 1999 für Qmaxmax = 177 l/s 

ÜS = 411,95 m 

WSP = 411,95 + 0,07 = 412,02m 
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3.2. Einlaufbauwerk VKB 

5 Stück Einlauföffnung DN 350 → 5 x 0,096 m² 

Q = Qmax / 5 = 185/5 = 37 l/s 

v = 0,037/0,096 = 0,39 m/s 

ςe = 0,5 

ςa = 1,0 

ςges = 1,5 

∆h = 1,5 · 0,39 ²/19,62 = 0,01 m 

WSP = 412,02 + 0,01 = 412,03 m < 412,04 = Sohle Gerinne 

 

3.3. Zulaufrinne VKB  

Normalbetrieb 

Q = 185 l/s 

l = 7 m  

b = 0,80 m  

t = 1,36 m 

kST = 70 m1/3/s 

v = KST · rhy
2/3 · Ie1/2 

  Ie = (v/(KST · rhy2/3))² 

 

1. Iteration: 

Annahme: h1 = 0,25 m 

A = 0,25 · 0,80 = 0,20 m² 
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lu  = 2 x 0,25 + 0,80 = 1.30 m 

 rhy  = 0,20 / 1,30 = 0,15 m 

v  = 0,185/0,2 = 0,93 m/s 

Ie = (0,93/(70 · 0,150,66))² = 1 / 463 

 h2  = 7/463 = 0,01 m 

h3  = 0,93²/19,62 = 0,05 m 

hges = 0,25 + 0,01 + 0,05 = 0,31 m  

RS  = 412,04 m 

WSP = 412,04 + 0,31 = 412,35 m 

 

3.4. Venturi 

Ansatz: Fließteile am Ende 0,42 m (siehe Hydraulik 1999) 

WSP am Ende: 412,05 + 0,42 = 412,47 m 

 

3.5. Ablaufschwelle Sandfang 

ÜS = 412,18 m < 412,47 m 

 Unvollkommener Überfall 

B = 1,6 m 

µ = 0,5 m 

hu = 412,47 – 412,18 = 0,29 m 

hü = 0,32 m (Annahme) 

hu/hü = 0,9 → Abminderungsfaktor c = 0,9 für breitkronigen Überfall 

Q = 2/3 · c · µ · b · �2𝑔𝑔 · hü
3/2 
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    = 0,666 · 0,9 · 0,5 · 1,6 · 4,43 · 0,323/2  = 0,385 m³/d 

      = 385 l/s > 185 l/s 

hü = 0,30 m (Annahme) 

hu/hü = 0,97 → Abminderungsfaktor c = 0,5  

 Q = 0,666 · 0,5 · 0,5 · 1,6 · 4,43 · 0,303/2  = 0,194 m³/d 

      = 194 l/s = Qm = 185 l/s 

WSP = 412,18 + 0,30 = 412,48 m 

 

3.6. Sandfang – Ablauf Rechen 

RSAR = 412,18 m (Annahme siehe Hydraulik 1999) 

RSSF = 412,13 m 

∆h = 0,05 m 

∆l = 20 m 

I = 0,05/20 = 1/400 

DN 500 

kb = 0,50 m 

Qv = 216 l/s 

Qt/Qv = 185/216 = 0,086 

 ht/D = 0,72 

ht = 0,72 · 0,5 = 0,36 m 

WSP = 412,18 + 0,36 = 412,54 m ≜ 412,55 = WSP Entwurf 1999 
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3.7. Hydraulikzulauf / Mechanische Reinigung 

Der Bestand muss für eine Erhöhung von Qm = 154 l/s auf Qm = 185 l/s nicht verändert werden. 

Die Wasserspiegel ändern sich nur geringfügig.  
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