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RLS-Regel-Schacht 2 Geplant

Wasserrechtsantrag

B. Höcher

03.07.2020

Kläranlage Mainburg 27.000 EW
Stadt Unternehmen Mainburg

SUM Stadtunternehmen Mainburg
Vorstand Ulrich Dempf
Marktplatz 1-4
84048 Mainburg

Ertüchtigung für erhöhten Mischwasserzufluss
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Schwimmschlamm-Zwangsräumung
m. Schwimmschlammpumpe 30 m³/h
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H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2019

Beilagennummer: 17
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